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ABSTRAKT  
Práce je zamena na odpadové hospodáství koenových istíren odpadních vod se zamením 
na objemov nejvýraznjší položku – kalové hospodáství. Odvodování kal pomocí kalových 
polí je stále zavrhováno projektanty zejména z dvodu jejich nedostatené zkušenosti a zárove
za souasného prosazování technologicky složitjších ešení. Proto je práce zamena na 
rozepsání bilanní hydrologické rovnice kalového pole, kde jsou zahrnuty všechny parametry 
ovlivující vodní bilanci systému. Výsledkem je návrh nejen designu, ale zejména popis 
vstupních dat a ídících rovnic v software REED-BED, který je kalibrován vlastními 
provozními výsledky, zjištnými na dvou objektech istíren odpadních vod (obec Dražovice  
a Kotenice). REED-BED systém bude plnit nkolik funkcí: stanovení pdorysné plochy 
kalového pole, investiní náklady potebné pro realizaci kalového pole, návratnost investice, 
stanovení vlhkosti kalu v kalovém poli a maximální délku odvodovacího období s ohledem na 
mokadní vegetaci. Druhou nejvtší položku v rámci kalového hospodáství vytváí biomasa 
mokadních rostlin, proto se práce zabývá možnostmi zpracováním biomasy rostlin po skonení 
vegetaního období. Technologický postup zpracování biomasy byl testován na rákosu 
obecném, finálním produktem jsou pelety urené pro vytápní.  
KLÍOVÁ SLOVA  
Kal, reed-bed, rákos obecný, odpad, odvodnní kal, istírna odpadních vod, kalové pole 
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ABSTRACT 
The thesis is focused on the sludge management at root sewage treatment plants with focus on 
volum eis highest – sludge manahement. Sludge dewatering using sludge dryiing bed is still 
condemned designers mainly due to their lack of experience, while at the same time enforcing 
technologically complex solutions. Therefore, the thesis focuses on the break down balance 
hydrological equation sludge drying bed, which includes all parameters affecting water balance 
system. The result is a proposal not only design, but in particular a description of input data and 
the governing equations in software Reed-Bed, which is calibrated own operational results 
obtainde for the two sewage treatment plants (village Dražovice and Kotenice). Reed-Bed 
software will perform sevetal functions: setting the ground area of sludge bed, investment costs 
required for the implementation of sludge bed, return on investment, the determination of 
moisture contene of sludge in the sludge bed and maximum lenght of the dewatering period 
with regard to wetland vegetation. The second largest item within sludge system creates 
biomass wetland plants, so work deals with possibilities biomass processing plant at the end of 
the growing season. Technological processing of biomass was tested on common reed, final 
product pellets for heating. 
KEYWORDS 
Sludge, reed-bed, reed, waste, dewatering, sewage treatment plant, sludge drying bed 
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1 ÚVOD 
 Otázka kalového hospodáství je pravideln ešena v odborných kruzích, stejn jako pi 
projektování malých istíren odpadních vod, pípadn pi jejich provozování. Velice asto jsou 
provozovatelé nejmenších istíren nuceni ešit otázku kalového hospodáství prostednictvím 
svozu fekálními vozidly, piemž nejsou vždy schopni využít naplno kapacitu nádrže fekálního 
vozu. Naskýtá se efektivní ešení problému kalového hospodáství, které je sice již nkolik 
desetiletí známé, ale je zavrhované pro velkou náronost na plošné uspoádání – kalová pole. 
V zahranií jsou tyto systémy nazývané jako „reed-bed“ systémy, uplatují se asto jako 
poslední stupe v rámci kalového hospodáství, zajišující hygienizaci a mineralizaci 
odvodovaného kalu. 
 Diplomová práce se soustedí na vyešení obav projektant, kteí nemají dostatené 
zkušenosti, nemají k dispozici reálné výsledky a hodnoty zaruující schopnost kalového pole 
odvodnit požadované množství kalu. Z tohoto dvodu je v práci velice podrobn rozepsána 
bilanní hydrologická rovnice kalového pole s mokadní vegetací do tvaru, který zahrnuje 
všechny parametry výrazn ovlivující celkovou vodní bilanci systému. Výsledkem je první 
verze software REED-BED, která umožní projektantm urit pdorysnou velikost kalového 
pole podle potu ekvivalentních obyvatel, dále bude schopen spoítat investiní náklady do 
výstavby kalového pole a jejich návratnost, dále délku odvodovacího období kalu, a v poslední 
ad bude schopen vypoítat vlhkost substrátu v již postaveném kalovém poli.  
 Software je kalibrován vlastními provozními výsledky, zjištnými na dvou objektech 
istíren odpadních vod. Na prvním objektu v obci Dražovice (okr. Vyškov) se testuje na dvou 
kalových polí, kde jedno je opateno skleníkovým písteškem a druhé bez pístešku. Na 
druhém provozním objektu v obci Kotenice (okr. Píbram) se testují tyi kalová pole lišící se 
druhem mokadní vegetace. První pole je neosázené, funguje jako pole kontrolní, další ti pole 
jsou postupn osazena chrasticí rákosovitou, rákosem obecným a orobincem širokolistým. 
 V další ásti se diplomová práce zamuje na zpracování biomasy mokadních rostlin. 
Konkrétn se jedná o výrobu pelet z odpadu, vznikajícího odumením jednoletých mokadních 
rostlin, které jsou souástí systému koenové istírny.  
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2 CÍLE 
 Práce se zamuje na mení vycházející z bilanní rovnice a postupnou kalibraci 
neznámých hodnot, resp. íselných hodnot, které není možné v reálném provozu mit 
vzhledem k uspoádání systému. Pro úely mení byla k dispozici kalová pole na istírn v obci 
Dražovice a v obci Kotenice. Na základ bilanní rovnice byla vyvinuta první verze software, 
který bude schopen podle vstupních hodnot spoítat vlhkost substrátu v kalovém poli, délku 
odvodovacího období, pdorysnou plochu kalového pole podle potu obyvatel a také 
investiní náklady do výstavby vložené a jejich návratnost.
 Cílem práce je piblížit projektantm reálné možnosti pi procesu odvodování kal
pomocí kalových polí (reed-bed systém). Vyvíjený software nabídne menším producentm 
kalová pole jako jednu z možností, jak ešit nakládání s kalem, souasn budou mít potenciální 
investoi možnost ekonomické bilance a srovnání s jinými ešeními jako odvoz kalu fekálním 
vozem na vtší istírnu odpadních vod, zpracování složitou technologickou linkou apod. 
 Dalším cílem je nalezení a popis možností, týkající se zpracování biomasy mokadních 
rostlin. Naskytla se otázka, jak by se dala využít mokadní vegetace po její odumení jinak než 
ji spálit pímo na filtraním poli nebo ji ponechat ladem jako izolaní materiál (který ped 
zahájením vegetaní sezony asto není sklízen). Práce se zabývá využitím odumelého rákosu 
z kalového pole na istírn odpadních vod v obci Dražovice. Byl proveden przkum výroby 
pelet z rákosu obecného a provedeny rozbory tchto vyrobeních pelet. Vyrobené pelety mohou 
být využity nap. k vytápní provozní budovy na istírn v zimním období, pípadn
k pihívání protékající odpadní vody. 
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3 PROBLEMATIKA ODPAD VZNIKAJÍCÍCH NA 
KOENOVÉ ISTÍRN ODPADNÍCH VOD 
3.1 DRUHY ODPAD VZNIKAJÍCÍCH NA KOV 
 Mezi odpady vznikající pi istní odpadních vod na koenové istírn adíme: shrabky 
z eslí, neistoty z lapáku písku a tuku, kal z usazovacích nádrží, pokosená makrofyta kalových 
polí i zakolmatovanou filtraní nápl. 
 Kaly hromadící se v lapáku písku i usazovací nádrži, patí kvli svému vysokému 
obsahu živin mezi potenciáln vhodná hnojiva. Ped jejich využitím je nutno provést dkladnou 
analýzu kvli možnému výskytu polutant, které by zpsobovali kontaminaci nejen pdního 
prostedí, ale zejména pi vsaku do podloží hrozí kontaminace podzemních vod. 
 Další kategorií odpadních materiál tvoí biomasa makrofytní vegetace. Biomasu je 
nutné sklízet v prbhu vegetaního období. V mnoha zemích se vegetace vbec nesklízí, a 
proto jsou filtraní lože uložena pod úrove okolního terénu a asem je výškový rozdíl snížen 
rozkládající se biomasou. V R je nejbžnjším postupem kosení vegetace na konci zimního 
období. Hlavním dvodem v našich klimatických podmínkách je teplotní odizolování povrchu 
filtraních polí pokosenými rostlinami. 
 Všeobecn je otázka sklízení nadzemní biomasy nejasná, v mnoha státech se neeší. 
Z analýz probíhajících v R vyplývá, že odpadní materiály z koenových istíren odpadních 
vod nepedstavují žádné riziko, ale naopak mnohou být využity v zemdlství jako hnojiva, i 
pi výrob energie z biomasy (bioplyn) (Hamanová, 2011). 
 Pedištná odpadní voda se rozvádí pímo do rozvodné zóny, vyplnné kamením. Pro 
pedcházení kolmatace se používají plastové trubky s velkými otvory. Sbrné potrubí je uloženo 
na dn filtraního lože, které je spojeno v odtokové šacht s výpustním mechanismem. Hladina 
vodního sloupce odpadní vody se udržuje pi bžném provozu 5 – 10 cm pod povrchem 
filtraního lože. S hladinou se mže manipulovat, což je obzvláš dležité v zimních msících, 
kdy se krátkodob hladina mže zvýšit a po zamrznutí opt snížit (vzduch pod ledovou vrstvou 
spolen s rostlinami pomáhá istírnu chránit ped mrazy). Avšak ukazuje se, že vegetace 
samotná poskytuje dostatenou izolaci ped zamrzáním i bez zmn vodní hladiny (Vymazal, 
2004). 
Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
6 
 Kaly vyprodukované na istírnách odpadních vod podle katalogu odpad spadají pod 
kód íslo 19 - Odpady ze zaízení na zpracování (využívání a odstraování) odpadu z istíren 
odpadních vod pro ištní tchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotebu 
lidí a vody pro prmyslové úely (Katalog odpad). 
3.2 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI ODPADY 
 Jak bylo popsáno výše, pi procesu ištní odpadních vod systémem koenové istírny 
vzniká nkolik druh odpad – od shrabk na eslích, písek v lapáku písku, kal v usazovací 
nádrži, až po biomasu mokadních rostlin. Další pozornost je v práci vnována pouze 
primárnímu kalu z usazovacích nádrží a biomase jednoletých mokadních rostlin, nebo se 
jedná o objemov nejvýraznjší položky. 
3.2.1 Souasný stav nakládání s istírenskými kaly v R 
 V R bylo podle výkazu eského statistického úadu (SÚ) Vodovody a kanalizace 
v roce 2003 7,928 mil. obyvatel napojeno na kanalizaci, tj. 77,7 % celkového potu 
obyvatelstva, z toho na OV 7,033 mil. obyvatel, tj. 68,9 %, a z toho 6,86 mil. obyvatel bylo 
napojeno kanalizací na biologickou istírnu. Celkem se v uvedených OV vyistilo v roce 2003 
820 mil. m3 odpadní vody za rok, emuž odpovídá i vykazovaná produkce kal. Oproti roku 
2002 množství ištných odpadních vod kleslo stejn jako produkce kalu. 
 Podle stejného výkazu SÚ Vodovody a kanalizace v roce 2003 se vyprodukovalo 186 
tis. tun sušiny kalu, což je oproti roku 2002 pomrn znané snížení ve vykazovaných 
hodnotách, pesto podle našeho odhadu je tento údaj v odpovídajících mezích. Za rok 2013 bylo 
v R vyprodukováno kolem 154 tis. tun sušiny kalu, z toho cca 55 tis. bylo použito k pímé 
aplikaci a rekultivaci, cca 50 tis. na kompostování, 7 tis. bylo skládkováno, 3 tis. spalováno  
a 39 tis. naloženo jinak. Procentuální zastoupení je znázornno na obr. 4 (eský statistický 
úad, 2014). 
asový prbh množství ištných odpadních vod a produkce kalu v R v letech 1993-
2003 je znázornno v obr. 1. a Obrázek 2obr. 2. (Lyková B., 2008). 
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Obrázek 1. Produkce kalu v R v letech 1993-2003 (Lyková B., 2008) 
Obrázek 2. Množství ištných odpadních vod v R v letech 1993-2003 (Lyková B., 2008) 
Nakládání s kaly 
 Nakládání s kaly v R každoron mapuje VÚV T.G.M. v Praze. 
 V roce 2002 byly hlavní zpsoby nakládání s kaly v procentním vyjádení z celkové 
produkce v R následující: 
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a) 56 % stabilizovaných kal bylo uplatnno v zemdlství, z toho: 
• 0 % pímá aplikace na pdu (podle zaslaných evidenních list a v rámci pesnosti 
statistického vykazování) 
• 8 % rekultivace 
• 48 % kompostování 
b) 19 % produkce kal je ukládáno na skládky 
c) 25 % nespecifikováno 
 V roce 2003 bylo vykázáno celkem 67 % celkového uplatnní produkce kalu 
v zemdlství, z toho pímá aplikace podle zaslaných výkaz o využití kal v zemdlství 
v rámci pesnosti statistického vykazování byla prakticky opt nulová. Jednotlivé hlavní 
zpsoby nakládání s kalem v roce 2003 v R jsou též znázornny na obr. 3. 
67 % zemdlství, z toho: 
• 0 % pímá aplikace 
• 17 % rekultivace 
• 49 %kompostování 
13 % ukládání na skládky 
20 % nespecifikováno 
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Obrázek 3. Zpsoby nakládání s kalem v R rok 2003 (Lyková B., 2008) 
Obrázek 4. Zpsoby nakládání s kalem v R za rok 2013 (eský statistický úad) 
 Oproti roku 2002 nastal v roce 2003 podle výkazu SÚ Vodovody a kanalizace nárst 
u využití kal pro rekultivace a pokles ukládání kalu na skládky, ostatní zpsoby nedoznaly 
podstatných zmn (Lyková B., 2008). V roce 2013 se oproti roku 2003 dosti rozšíila pímá 
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3.2.2 Souasný stav nakládání s istírenskými kaly v Evrop
Množství a vývoj produkce kal v Evrop
 Produkce kal z OV jednoznan v Evrop stoupá. Je to dáno pedevším rozšiováním 
a zavádním splaškové kanalizace a jejím následným vyústním na OV. Druhoadým 
aspektem je intenzifikace proces ištní. V mnoha zemích Evropy lze pedpokládat, že dojde 
v prbhu nkolika let až desetiletí k nkolikanásobnému navýšení produkce. U nkolika stát, 
vysplých v oblasti odvádní a ištní odpadních vod, jako je Švýcarsko, Lucembursko a 
Švédsko lze pedpokládat minimální navýšení produkce (Lyková B., 2008). 
Trendy ešení kalového hospodáství v Evrop
• V zemích s rozvinutým hospodástvím a vyšší životní úrovni obyvatelstva je vnována 
pozornost problematice kal z OV a nakládání s nimi, klíovou otázkou je používání 
kal v zemdlství, v mén rozvinutých zemích je tato otázka mén aktuální 
• Zákaz vypouštní kal do povrchových vod 
• Výrazný odklon od skládkování kal až po úplný zákaz 
• Stále písnjší limity pro využívání kal v zemdlství, týká se rovnž používání kal
jako pímsí do prmyslových kompost
• Vzrst zapracování kal do pdy a kompostování (krom Holandska, Dánska, 
Rakouska, Lucemburska a Švýcarska) 
• Nárst energetického využívání kal ve všech státech Evropy 
Hlavními zpsoby zpracování kal z istíren odpadních vod: 
• Používání v zemdlství (tekuté, polosuché, suché, kompostované kaly)
• Spalování (pímé spalování nebo spoluspalování) 
• Skládkování (na jednodruhových skládkách nebo s jinými odpady) 
• Ostatní (použití na lesní pdu a porosty, rekultivace a zúrodování), (Lyková B., 
2008). 
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Obrázek 5. Nakládání s kalem v nkterých evropských zemích (Perry R. H., 1997) 
3.2.3 Využití kal v zemdlství 
 Stabilizované istírenské kaly pedstavují svým bohatým obsahem organických látek, 
živin a biologicky aktivních látek významný doplkový zdroj pro zemdlskou pdu. Hnojivý 
úinek kal spoívá pedevším v obsahu pro pdu píznivých prvk (N, P, K, Ca, Mg), dostatku 
organické hmoty a obsahu stopových prvk nezbytných pro zdárný vývin a rst rostlin. 
Aktivovaný kal se jeví jako výtený kondicionér, nebo humusový materiál je dobrou živnou 
pdou pro rst rostliny. Pro obsah škodlivých látek však na druhou stranu kaly pedstavují 
znaná hygienická a ekologická rizika jako zneištní spodních a povrchových vod, 
kontaminaci pdy, následn vegetace a tím i potravního etzce. V souasné dob se pímá 
aplikace istírenských kal na zemdlskou pdu ídí provádcí vyhláškou . 382/2001 Sb., 
novelizace s formálními úpravami této vyhlášky je obsažena ve vyhlášce . 504/2004 Sb. Tyto 
vyhlášky jsou pln v souladu se smrnicí Rady EU . 86/278/EEC a urují, za jakých podmínek 
lze istírenské kaly v zemdlství využívat (obsah tžkých kov, patogenních mikroorganism, 
etnost a místo aplikace (druh plodin), apod.), (Šasta P., 2009). 
 V tab. 1. jsou znázornny limitní hodnoty obsahu tžkých kov v kalech urených pro 
pímou aplikaci, obsažené ve vyhlášce . 382/2001 Sb., resp. pro kompostování obsažené 
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v SN 46 5735. Po stránce ekonomické lze pímou aplikaci kal oznait za nejpijatelnjší, 
nebo náklady OV jsou v porovnání s ostatními zpsoby zpracování kalu nejnižší i nulové. 
Tabulka 1. Limitní obsahy tžkých kov v kalech pro použití v zemdlství (Vyhláška 383/2001 Sb.) 





382/2001 Sb. 86/278/EEC SN 46 5735 
As 30 - 50 
Cd 5 20 - 40 13 
Cr 200 - 1000 
Cu 500 1000 - 1750 1200 
Hg 4 16 - 25 10 
Ni 100 300 - 400 200 
Pb 200 750 - 1200 500 
Zn 2500 2500 - 4000 3000 
3.2.4 Ukládání kalu na skládky, rekultivace 
 Tato metoda je v eské republice spolu s využitím kalu pro zemdlské úely druhou 
nejrozšíenjší. Poplatky za uložení jsou však relativn vysoké a neustále rostou. Po pistoupení 
R do EU je skládkování kal dále omezováno platnou legislativou, která pímo zakazuje 
skladování neupravených kal (kaly bez fyzikální a chemické stabilizace) a zárove striktn
omezuje podíl biodegradabilních odpad na skládkách. Protože skládkování kal je 
považováno za nejhorší zpsob odstranní, pedpokládá se, že objem takto likvidovaných kal
se bude postupn snižovat. Pi ukládání surových i vyhnilých kal na skládku vzniká ada 
nebezpeí jako kontaminace pdy, vody, zápach, a dále pi hnilobných procesech asto unikají 
do ovzduší skleníkové plyny (CO2 a CH4, který je pouze v nkolika málo pípadech sbírán  
a energeticky využit), (Šasta P., 2009). Podle smrnice EU 99/31/EEC je nutné snížit množství 
biodegradabilních odpad ukládaných na skládku, a to do konce roku 2010 na 75 % produkce 
roku 1995. Po roku 2010 jsou touto smrnicí stanovena další snížení množství tchto odpad
ukládaných na skládky. Podobn je tomu i v eské legislativ (zákon . 185/2001 o odpadech), 
kde je snaha omezit ukládání veškerých odpad na skládky zejmá z prbžného zvyšování 
poplatk. Limitní hodnoty pro terénní úpravy, rekultivace i uložení na skládce dle 383/2001 
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Sb. ukazuje tab. 2. (Dobšáková M., 2004). V souasné dob je pipravována v R vyhláška 
zakazující ukládání na skládku odpad s obsahem biodegradabilních látek > 5 %. Tento fakt by 
pedstavoval zvýšenou orientaci k jiným, pedevším termickým zpsobm zpracování kalu 
(Šasta P., 2009). 
Tabulka 2. Limitní hodnoty ukazatel výluhu (Vyhláška 383/2001 Sb.) 
Ukazatel Vyhláška 383/2001 Sb. 
Výluh I, terénní 
úpravy [mg/l] 
Výluh II, rekultivace 
skládek [mg/l] 
Výluh III, skládka 
S-O [mg/l] 
As 0,05 0,1 5 
Cd 0,005 0,05 0,5 
Cr 0,1 1 50 
Cu 0,5 1 - 
Hg 0,002 0,005 0,05 
Ni 0,1 0,5 50 
Pb 0,1 0,5 10 
Zn 5 5 - 












3.2.5 Mokadní rostliny 
 Názory na nakládání s odumelými ástmi mokadních rostlin na koenových istírnách 
jsou rzné. Nkteí odborníci tvrdí, že rostliny je nutno po jejich odumení sklidit, jiní zase 
ponechat na kalovém poli. 
A) Ponechání rostlin na povrchu filtru 
 Vyšší rostliny istírnu zateplují, což je dležité pedevším v chladnjším klimatu, jaké 
u nás panuje. Proto mnozí odborníci doporuují rákos a jiné rostliny na podzim nesklízet. 
Odumelé nadzemní ásti rostlin totiž vytváejí na povrchu istírny jakousi izolaní vrstvu 
(Plamínková, 1998). Odumelá organická hmota rostlin na dn mokadu zpsobuje vznik 
podmínek bez pístupu kyslíku, kde probíhají dležité redukní procesy. Testování ovlivnní 
teploty protékající vody prostednictvím mokadních rostlin bhem zimního období bude 
probíhat v zimním období 2014/2015 na nkolika vybraných koenových istírnách a není tedy 
souástí této diplomové práce. 
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B) Sklizení rostlin 
 Rostliny jako je Zblochan vodní a Chrastice rákosovitá je možné kosit a sklízet i bhem 
vegetaního období a sklizenou biomasu posléze použít ke kompostování nebo zkrmováním 
dobytkem. Na nkterých istírnách odpadních vod se odklízení odumelého rákosu eší jejich 
spálením. V kalovém poli se zvedne hladina a rostliny na kalovém poli se za dohledu hasiského 
sboru zapálí. Tím dojde k odstranní odumelých nadzemních ástí rostlin, resp. pemn
spalitelných organických ástí na uhlík, který mže následn sloužit jako zdroj energie pro 
bakterie, zajišující istící procesy ve filtraním prostedí. Nicmén, spolen s uhlíkem mohou 
do filtrující odpadní vody prosakovat také další sekundární zneištní a je tedy možné vlivem 
spalování zvyšovat koncentrace zneištní v rámci filtraního pole.  
C) Vybrané druhy používaných rostlin 
 Mezi asto používané mokadní rostliny pro koenové istírny patí hlavn Rákos 
obecný, dále pak Orobinec širokolistý a úzkolistý, Zblochan vodní, Chrastice rákosovitá, 
Skípinec jezerní, Kyprej vrbice, Zblochan vodní a další. 
• Rákos obecný (Phragmites australis) – patí mezi vytrvalé trávy s tuhým, v dolní ásti 
chlupatým, v horní ásti holým stéblem vysokým až 4,4 metr. Listy dorstají délky až 
50 cm a jsou 4 cm široké. Kvtenstvím je hustá lata, která se za kvtu rozkládá. Klásky 
jsou 3 – 7 kvté. Kvete od srpna do záí. Patí mezi nejastji používanou rostlinu na 
koenových istírnách odpadních vod (Mižík, 2008). 
• Orobinec širokolistý (Typha latifolia) – jedná se o vytrvalou statnou rostlinu se silnou 
lodyhou. Listy jsou dlouhé modrozelené barvy a široké 10 – 20 cm. Vyrstají stídav
a protistran pod ostrým úhlem. Kvtenství je pohlavn oddlené. Samií palice je ve 
spodní ásti a na ní pímo nebo s maximáln 2,5 cm mezerou navazuje palice samí. 
Samií válcovité palice mohou dosahovat až 20 cm délky a prmru až 3 cm, samí jsou 
stejn dlouhé a spíše užší. Zbarvení palic je tmavohndé. Drobné kvty, resp. Pozdji 
plodné nažky jsou opateny chmýrem tvoeným až 50 chlupy. Ten slouží od pozdního 
léta po rozpadu palice k vydaenému rozšiování vzduchem. Samí palice po opylení 
odpadávají. Kvete od ervence do srpna (Krása, 2008a). 
• Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) – jde o statnou vytrvalou rostlinu s výrazným 
oddenkem, se silnou pímou lodyhou a dlouhými listy. Lodyha obsahuje vzdušný 
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arenchym zásobující rostlinu, resp. její spodní ást potebnými plyny. Listy jsou 
vzpímené tmav zelené barvy, asto delší jak kvtenství, šíky do 10 mm. Listy 
odstávají od lodyhy pouze pod ostrým úhlem a vytváí na rostlin placatý a úzký vjí. 
Kvtenství je tvoeno dvojicí válcovitých palic dlouhých až 30 cm. Spodní palice je 
samií, horní samí, která po opylení odpadá. Samí kvty vyrstají v úžlabí zetelných 
listen, plodová stopka výrazn chlupatá, s chmýrem. Chmýr po dozrání zajišuje po 
rozpadu palice ideální síení vtrem. Kvtenství probíhá od ervna do srpna (Krása, 
2008b). 
Obrázek 6. Rákos obecný (http://www.kvetenacr.cz/), orobinec širokolistý (www.botany.cz), orobinec 
úzkolistý (www.botany.cz) 
• Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) – jde o vysokou trávu s dlouhými 
podzemními oddenky. Statná rostlina dorstá výšek 60 – 200 (- 300) cm. Stébla jsou 
pímá, hladká a lesklá, se 4 – 6 kolénky, pochvy list hladké, úzké, bíle blanit
lemované. Jazýek dosahuje délky 6 – 10 mm a je dípený. epele jsou 10 – 35 cm 
dlouhé a 6 – 18 mm široké, ploché, dlouhé zašpiatlé, lysé a drsné. Lata je v obrysu 
kopinatá, hustá, 10 – 25 cm dlouhá, asto naervenalá, klásky jsou krátce stopkaté, až  
6 mm dlouhé, plevy i pluchy bezosinné. Chrastice patí mezi rostliny nároné na vodu, 
má ráda fosfor v pd a lze ji vyžít i jako biopalivo. Kvtenství probíhá v ervnu až 
ervenci (Mrázek, 2012). 
• Skípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) – jedná se o vytrvalou rostlinu dorstající 
výšek až 3 metry. Má vysokou silnou lodyhu vyrstající z plazivého oddenku. Silná 
lodyha je v prezu kulatá a ve spodní ásti ji objímají listové pochvy. Listy jsou 
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omezeny na pochvy, jen nejvyšší pochva je zakonena krátkou epelí. Kvtenství je 
bohat vtvené, složené ze svazitých i jednotlivých klásk velikých od 5 do 10 cm. 
Pod kvtenstvím se nachází dlouhý, úzký a špiatý listen. Kvete od ervna do záí 
(Krása, 2007). 
• Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) – jedná se o vytrvalou, 30 – 180 cm vysokou bylinu. 
Pi dobrých podmínkách je schopna dorst až 2 metr. Lodyha je pímá, tyhranná, 
jednoduchá nebo na bázi vtvená, alespo na hranách krátce chlupatá. Listy vstícné, 
horní nkdy stídavé, pisedlé, poloobjímavé, kopinaté, 5 – 10 cm dlouhé a 2 – 2,5 cm 
široké, celokrajní až jemn pilovité, tém lysé až srstnaté. Kvtenstvím jsou klasy 
skládající se ze dvou až šestikvtých vidlan vyrstajících z úžlabí listen. Kvty 
pravidelné, šestietné, kališní lísky pibližn 1 mm dlouhé, široce trojúhelníkovité, lysé, 
korunní lístky ervenofialové, úzce kopisovité, 8 – 12 mm dlouhé. Plodem je tobolka. 
Kyprice je vhodná jako doplková rostlina na koenové istírn. Kvete od ervence do 
záí (Houska, 2007). 
Obrázek 7. Chrastice rákosovitá (www.lastura.cz), Skípinec jezerní (www.botany.cz), Kyprej vrbice 
(www.botanika.wendys.cz) 
• Zblochan vodní (Glyceria maxima) – jde o dlouze se plazivou trávu dorstající výšek 
80 – 200 cm. Listy široké 8 – 20 mm mají rodov typickou dvojrýžku a na vrcholu se 
náhle zužují v kápovitou špiku. epel je na líci hladká, na rubu naopak drsná a na 
rozdíl od ostatních našich zblochan jsou na ní proti svtlu krásn patrny anastomózy 
(spojky mezi žilkami vyššího rádu u list nkterých vodních rostlin). Stébla jsou až 10 
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mm silná, pochvy oblé nebo jen slab smáklé. Laty bývají 20 – 40 cm dlouhé. Žlutavé 
i fialové vejité klásky dosahují délky nanejvýš 12 mm (Jírová, 2007). 
Obrázek 8. Zblochan vodní (www.botanickafotogalerie.cz) 
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4 ODVOD	OVÁNÍ KAL MOKADNÍMI ROSTLINAMI 
 Kalové hospodáství se stalo klíovým tématem mstských a prmyslových odpadních 
vod ze dvou hlavních dvod: 
1. velká množství kalu jsou generována jako odpad nebo vedlejší produkt z ištní 
odpadních vod 
2. nakládání s pevnými odpady a likvidace patí mezi nejsložitjší problémy 
v problematice procesu ištní odpadních vod. 
 Obecn platí, že kaly vyplývající z istíren odpadních vod v kapalné form obvykle 
obsahují 0,5 až 15 % celkové sušiny (Uggetti a kol., 2010). Vtšina z nich jsou organické 
sloueniny s širokou škálou obsahu tkavých pevných látek (50 % až 80 %), obvykle od 75 % 
do 80 % celkové sušiny (von Sperling a Goncalves, 2007). Množství vyprodukovaného kalu  
a jeho vlastnosti jsou vysoce závislé na složení odpadních vod a hygienizaci. 
 Hlavní technologie kalového hospodáství jsou zameny na zvýšení koncentrace 
celkových pevných látek za úelem snížení objemu kalu (tj. zahušování a odvodování), nebo 
snížení koncentrace tkavých pevných látek a stabilizaci biologického rozkladu organické 
hmoty, tj. stabilizaci kalu pomocí anaerobní disgesce nebo kompostování (Werther a Ogada, 
1998). Snížení objemu kalu pomocí odvodovací technologie snižuje náklady na manipulaci 
s kalem, dopravu a konenou likvidaci. Krom toho je odvodnní kalu vždy nutné ped jeho 
koneným nakládáním, tj. ped kompostování, spalování a skládkování. Odvodnní mže být 
provedeno za použití konvenních mechanických proces, jako je napíklad odstední a 
filtrace, nebo pomocí jiných postup, jako je odpaování vody, evapotranspirace a perkolace 
(Uggetti a kol., 2010). 
 Obecn platí, že systémy nakládání s kaly jsou spojeny s vysokými náklady, a to od  
20 do 60 % celkových provozních náklad na ištní odpadních vod (Wei a kol., 2003; Von 
Sperling a Goncalves, 2007). V pípad ešení kalového hospodáství v kombinaci s koenovou 
istírnou odpadních vod se jedná v podstat o jedinou výraznou provozní položku, tvoící cca 
90 – 95 % provozních náklad koenové istírny. 
 Reed-bed systémy, jak jsou v zahranií nazývány kalová pole s mokadní vegetací  
a drenážním systémem, jsou používány v mnoha oblastech svta pro odvodování a následnou 
mineralizaci kal (Caselles - Osorio a kol., 2007). Jsou tvoeny mlkými zemními jímkami 
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nebo píkopy hydraulicky izolovanými od podloží, naplnnými štrkem a osázenými mokadní 
vegetací, nap. rákosem obecným (Cole, 1998) nebo chrasticí rákosovitou. Odvodnní kal  
a stabilizace pomocí mokadní vegetace se v Evrop používá již od roku 1980. Nejvtší 
rozšíení Reed-bed systém pochází z Dánska, kde je více než 140 realizací v provozním 
zapojení a systémy jsou v souasné dob stále v provozu (Nielsen, 2008). Jiné systémy 
realizované v Evrop se nachází v Polsku, Belgii a Spojeném království. V oblasti 
Stedozemního moe jsou systémy v Itálii, Francii a ve Španlsku. Nkolik studií 
poloprovozních podmínek bylo zpracováno v Palestin (Nassar a kol., 2006) a Kamerunu 
(Kengne Noumsi a kol., 2006).  
 Výše uvedenými a citovanými autory je popsán proces odvodování mj. doprovodným 
efektem, kdy se na povrchu odvodovaného kalu tvoí praskliny, které zvyšují odpaování vody 
a penos kyslíku, který pispívá k vyšší pórovitosti do hloubky odvodovaného kalu a zárove
pítomnost kyslíku zajišuje mineralizaci kal na spodních vrstvách. Penos kyslíku rostlinami 
ze vzduchu až po koeny a prostednictvím popraskaného povrchu se souasným 
provzdušnním pes rozpraskaný povrch odvodnného kalu vytváí aerobní podmínky 
v nkterých ástech kalové vrstvy, což vede k pítomnosti aerobních mikroorganism a tím 
zlepšení mineralizace kalu (Nielsen, 2003, 2005a, b). 
 Princip odvodnní tekutého stabilizovaného istírenského kalu mokadními rostlinami 
spoívá ve využití jejich vysoké transpirace, schopnosti pizpsobené anaerobnímu prostedí, 
v pívodu kyslíku do koenové zóny a využívání nutrient k vytváení jejich mohutné biomasy. 
Z rostlin, vhodných pro tento úel, se u nás používají rákos obecný (Phragmites australis), 
orobinec širokolistý a úzkolistý (Typha latifolis a angustifolia), zblochan vodní (Glyceria 
maxima), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), aj. Po dostateném zakoenní rostliny  
a dosavadním zavlažování kalového pole, obvykle v druhé polovin kvtna, se zapone 
s napouštním stabilizovaných istírenských kal (Šálek, J., 2003). 
 Za nejdležitjší faktor, který rozhoduje o výkonu odvodovacích kalových polí 
s mokadní vegetací, se považuje znalost prbhu evapotranspirace. Prbh evapotranspirace 
úzce souvisí s klimatickými initeli, dále na druhu, vývoji a hustot porostu, ale také s velikostí 
odvodovacích polí a s tím souvisejícím mikroklimatem, uspoádáním kalových polí, krytu 
povrchu aj. Vtšina specialist uvádí prmrné hodnoty denní evapotranspirace. Podle ížkové 
a kol. (2003) hodnoty evapotranspirace na velkých plochách dosahují 5 až 7  
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mm.d-1. Hodnoty evapotranspirace mokadních rostlin podle Pibán (1986) u velkoplošných 
mokad u rákosu obecného iní 3,2 mm.d-1, u orobince 3,5 až 5,7 mm.d-1 a na malých plochách 
u rákosu obecného 6,9 až 11,4 mm.d-1.  
 Se stále více se zvyšující produkcí kalu je nutné vyvíjet alternativní technologie ošetení, 
s cílem snížit množství kalu, organické hmoty a obsah tžkých kov, jakož i obsah nkterých 
rozvíjejících se toxických látek. Odvodovací úinnost systém Reed-bed, která je založena na 
evapotranspiraci a odvodnní, je srovnatelná s mechanickými metodami odvodnní (Nielsen, 
2003; Uggetti a kol, 2010a). Mezi hlavní výhody reed-bed systému oproti jiným systémm 
patí, mimo jiné, nižší poátení investice, nižší provoz a náklady na údržbu a relativn nízká 
spoteba energie. Obvykle však vyžadují vtší oblasti ve srovnání s mechanickými metodami. 
Reed-bed slouží nejen k odvodování kalu, ale také k jeho stabilizaci (Uggetti a kol, 2010a). 
Proto za pedpokladu správné stabilizace probíhající v reed-bed systému, lze konený produkt 
použít jako prospšné organické hnojivo (Nielsen a Willoughby, 2005), což tvoí alternativu 
šetrnou k životnímu prostedí u odpadních kal od malých a stedních obcí. Aktuální diskuze 
publikované v literatue jasn rozlišují pojmy „stabilita“ a „zralost“ (Iannotti a kol., 1993; 
Barrena a kol., 2006). Stabilita se týká rozkladu organické hmoty mikrobiální aktivitou, která 
se obvykle mí pomocí spoteby kyslíku nebo vytvoení CO2 (Iannotti a kol., 1993). Na druhé 
stran zralost je pímo podmínna úinkem organického materiálu na rst rostlin nebo na 
klíení semen (Wu a kol., 2000). 
4.1 EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM V SEVERNÍM ECKU 
 Ve mst Xanthi byl proveden výzkum, jehož cílem bylo posoudit stabilitu a vysplost 
kalu zpracovaného pomocí reed-bed systém. Dále zkoumali efekt variability konstrukce  
a provoz systémových parametr na kvalitu zbytkového kalu. Hlavním cílem bylo vytvoit zralý  
a stabilizovaný kal, který by se mohl bžn aplikovat na pdu (Alexandros a kol., 2011). 
4.1.1 Výzkum 
 Bylo zkonstruováno a provozováno pod širým nebem laboratoe Xanthi 13 jednotek 
reed-bed (S1 – S13). Jednotky S1 – S11 byly postaveny a osazeny v ervnu 2007, zatímco 
nakládání kalu zaalo o 4 msíce pozdji, aby se rostliny dostaten rozrostly (Stefanakis  
a Tsihrintzis, 2011). Jednotky S12 – S13 byly zkonstruovány a provoz zahájen o jeden rok 
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díve, tedy v íjnu 2006 (Stefanakis a kol., 2009). V tab. 3. jsou uvedeny provozní a konstrukní 
charakteristiky 13 jednotek. Parametry, které se liší, jsou následující:  
• vznik porézního prostedí,  
• velikost porézního média,  
• pítomnost rostlin,  
• pítomnost aeraních trubek,  
• velikost kalového zatížení, 
• koncentrace chromu (Alexandros a kol., 2011). 
Tabulka 3. Experimentální design a provozní charakteristiky 13 zkoumaných jednotek (Alexandros a kol., 
2011) 
Jednotka Porézní médium Druh rostlin Aeraní trubky Chrom SLRc TSAOSPh SL 
Pvoda Velikost (kg TS/m2/rok) (kg TS/m2) (EO/m2)d
S1 R Dobrá Rákos Ano Ne 75 160 4,7 
S2 Q Dobrá Rákos Ano Ne 75 160 4,7 
S3 R Dobrá Orobinecb Ano Ne 75 160 4,7 
S4g R Dobrá Nic Ano Ne 75 160 4,7 
S5 R Dobrá Rákos Ano Ne 30 67 1,9 
S6 R Dobrá Rákos Ano Ne 60 129 3,8 
S7 R Dobrá Rákos Ano Ano 75 160 4,7 
S8 R Dobrá Rákos Ano Ano 30 67 1,9 
S9 R Dobrá Rákos Ano Ano 60 129 3,8 
S10 R Dobrá Rákosb Ne Ne 75 160 4,7 
S11 R Chatrná Rákos Ano Ne 75 160 4,7 
S12 R Dobrá Rákos Ano Ne 30 106e 1,9 
S13 R Dobrá Rákos Ano Ne 75 136f 4,7 
Vysvtlivky: 
a – R = koryto eky, kde pevládají vyveliny, Q = lom z uhliitanové horniny 
b - Rostliny vysušené v prbhu prvního léta provozu 
c – SLR = velikost kalového zatížení, TS = sušina kalu 
d – SL = kalové zatížení, na základ klasické nakládací rychlosti 16 kg TS/ EO /rok 
e – provozováno 3,5 let 
f – provozováno 1,5 let 
g – kontrolní jednotka 
h – celková aplikace kal za sledované období 
Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
22 
 Každá experimentální jednotka se skládala z plastové válcové nádrže (0,82 metr
prmr a 1,5 metr výšky, tj. celková plocha 0,53 m2). Všechny jednotky obsahovali 10 cm 
drenážní vrstvu, na dn každé jednotky. Provzdušovací trubice byly umístny do drenážní 
vrstvy. Na obr. 9. je vidt svislý ez a obraz testovaných jednotek (Alexandros a kol., 2011). 
Obrázek 9. (a) schéma vertikálního rozdlení testovaných jednotek, (b) pohled na sledované jednotky 
(Alexandros a kol., 2011) 
 Pebytený kal byl získán z istírny odpadních vod msta Komotini v severním ecku. 
Krmení jednotek bylo provádno run pomocí perforovaného plastového potrubí, které 
zapíinilo rovnomrné zaplavení kalem celé ložné plochy. Prvních sedm dní byl každý den 
stejným dílem dodán kal, poté následovala klidová fáze 1 – 3 týdny. Bhem léta byly použity 
kratší klidové fáze (1 – 2 týdny). Jednotky S1 – S11 byly v provozu 2,5 roku nepetržit (od 
íjna 2007 do dubna 2010), zatímco jednotky S12 – S13 byly v provozu pouze jeden rok (íjen 
2006 – íjen 2007). Výzkum se zamoval na poslední rok provozu jednotek, nebo cílem bylo 
sledování stability a zralosti zbytkového kalu (Alexandros a kol., 2011). 
 Vzorky byly odebírány z celé hloubky zbytkového kalu a rozdleny na horní a dolní 
ást pro mení potencionálních rozdíl v jednotlivých vrstvách. Všechny vzorky byly 
analyzovány v laboratoi bezprostedn po odbru, kde byla stanovena celková sušina (TS), 
tkavé pevné látky (VS) (tj. organická hmota) a celkové koliformní bakterie (TC) v závislosti 
na APHA a AWWA (1998). 
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 Tab. 4. obsahuje prmrné vlastnosti pitékajícího kalu používaného bhem celého 
experimentálního období. Uvedené hodnoty jsou prmry vlastností kalu ze tí dávkovacích 
akcí (Alexandros a kol., 2011). 
Tabulka 4. Prmrné vlastnosti zahuštného pebyteného aktivovaného kalu použitého v experimentech 
(Alexandros a kol., 2011) 
Parametr Hodnotaa 
Celková sušina (% vlhké hmotnosti) 3,1 ± 0,73 
Tkavé pevné látky (% sušiny) 73,7 ± 3,2 
C-CO2 (g C/ suchý kg)b 79,0 ± 23,0 
SRI12 (mg O2/ suchý kg/h)c 1512 ± 709 
GI (% z kontroly)d 63,5 ± 52,3 
pH 8,7 ± 0,26 
Elektrická vodivost (mS/cm) 19,7 ± 0,08 
Celkový Cr (g/ Cr/ kg sušiny) 0,28 ± 0,072
Vysvtlivky: 
a – prmrná hodnota ± standardní odchylka 
b – Celkový C-C02 generovaný po inkubaní dob 7 dní pi teplot 35 °C 
c - Statický index respirace, což je maximální rychlost spoteby kyslíku v prbhu 12 hodinové periody bhem 7 denní inkubaci 
pi 35 °C za použití statického manometrického respirometru. 
d - Index klíení založený na klíení semen biotestem 
 Obr. 10. zobrazuje asový vývoj C-CO2, SRI12 (statický index respirace) a celkové 
koliformní bakterie (TC) v prbhu studia jednoho roku, zatímco na obr. 11. znázoruje asové 
variace celkové sušiny (TS), tkavé látky (VS), pH a elektrické vodivosti (EC) pro všech 13 
reed-bed jednotek. Hodnoty obsažené v obrázcích jsou prmry z mení v horní a spodní 
vrstvy z každé jednotky (Alexandros a kol., 2011). 
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Obrázek 10. asový vývoj (a) C-CO2; (b) SRI12; (c) GI; (d) Celkové koliformní bakterie bhem 1 roku 
pozorování (Alexandros a kol., 2011) 
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Obrázek 11. asový vývoj (a) celkové sušiny (%); (b) tkavých látek (% TS); (c) pH; (d) elektrické vodivosti 
(mS/cm) bhem 1 roku pozorování (Alexandros a kol., 2011) 
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 Nebyly zjištny žádné statisticky významné rozdíly index (C-CO2  a SRI12 stability  
a obsahu sušiny mezi horní a dolní vrstvou porézního média. Statistiky významný rozdíl mezi 
obsahem tkavých pevných látek ze dvou kalových vrstev byl vypozorován v jednotkách S6, 
S7, S9 a S11. Tyto rozdíly byly pítomny po celou dobu klidové fáze (s výjimkou v pípad
S11). V této jednotce byl vždy vyšší obsah organických látek ve vrchní vrstv v porovnání se 
spodní vrstvou. Zdá se tedy, že spodní vrstva obsahovala kal ze starší aplikace, který byl 
oxidován ve vtší míe ve srovnání s horní vrstvou, která je bezprostední receptor nového kalu 
(Alexandros a kol., 2011).  
 Stejná statistická analýza byla použita k porovnání dvojice jednotek s rznými 
konstrukními vlastnostmi. Napíklad jednotky S1, S5 a S6 se lišily pouze velikostí kalového 
zatížení oproti ostatním výzkumným jednotkám, které mli všechny konstrukní znaky 
podobné. Vhledem k tomu, že nebyly nalezeny žádné rozdíly mezi jednotkami bhem klidové 
fáze, zdá se, že k rozdílm docházelo jen pi zatžovacích fázích. To se vysvtluje tím, že pi 
nižších zatžovacích stavech a píslušným menším množstvím kalu bylo dosaženo rychlejší 
zralosti a organické látky se rozkládaly ve vyšší míe v porovnání s vyšší velikostí kalového 
zatížení. Pítomnost vegetace jasn ovlivnila výkon jednotek. Jednotka S1 obsahovala sušší kal 
(tj. vyšší obsah sušiny) ve srovnání s jednotkou S4 (neosázená). Stejn významné rozdíly byly 
také získány z pozorování jednotky S1 (rákos obecný) a jednotkou S3 (orobinec širokolistý). 
Dále kal z S1 ml vyšší obsah organické hmoty v prbhu celého jednoho období ve srovnání 
s jednotkou S3 a S4. To je vysvtleno faktem, že rákos pouze neabsorbuje vodu (de Maeseneer, 
1997) a nutrienty pro svj rst, ale umí pemnit kyslík pes jeho koenový systém. Mže tak 
vytvoit aerobní prostedí a zlepšit oxidaci organické hmoty (Uggetti a kol., 2010a). Z toho lze 
konstatovat, že pítomnost rostlin na istících jednotkách je nutností pro získání stabilního  
a zralého suchého zbytkového kalu jako koneného produktu. Pvod a velikost porézního 
média nemlo významný vliv na stabilitu a vysplost kalové vrstvy. Pítomnost aeraních 
trubek mlo za cíl zvýšit provzdušnní substrátu, a tím napomáhat rstu rostlin (Edwards a kol., 
2001). Absence provzdušovacích trubek u jednotky S10 vedlo k úmrtí rostlin bhem prvního 
léta provozu (2008). Kal z jednotky S7, který byl obohacen Cr, ml vyšší mikrobiální respiraní 
aktivitu bhem zatžovací fáze, ve srovnání s jednotkou S1, která byla bez pídavku Cr. Zdá se 
tedy, že pi vysokých zatžovacích dávkách a vysoké koncentraci Cr probíhala degradace 
pomaleji ve srovnání s absencí Cr (Epstein, 1997). Srovnání jednotky S1, kdy došlo k 2,5 roku 
zatžování kalem a 6 msíc klidové ásti a S13, kde probíhala klidová ást více než 5 let se 
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potvrdilo, že v prbhu prodloužené klidové fáze kal mže dosáhnout ješt vyšší úrovn
stability a zralosti (Alexandros a kol., 2011). 
4.1.2 Výsledky 
 Obr. 10. (a) jasn ukazuje, že dochází k postupnému snížení tvorby CO2 (index C-CO2) 
bhem klidové fáze. Hodnoty 1,0 a 3,0 g/C-CO2 sušiny kg a z 30 a 130 mg O2 /sušiny kg/h jsou 
limity pro nejstabilnjší komposty v závislosti na práci Komilis a kol. (2011). Tyto limity jsou 
zobrazeny na obr. 10. (a) a (b) jako vodorovné árkované áry (Alexandros a kol., 2011).  
 Na druhé stran byl zpozorován prudký nárst SRI12 pi 2. odbru vzork bhem klidové 
fáze. Zajímavým povšimnutím bylo, že toto zvýšení se asov shodovalo s prudkým nárstem 
elektrické vodivosti (obr. 11. (d)) a celkových pot koliformních bakterií (obr. 10. (d)). Toto 
zvýšení bylo pozorováno na poátku ervna (tj. zaátek léta) a mže být pravdpodobn
vysvtleno tím, že zvýšení teploty vede k odstranní vody a koncentraci nkterých prvk
(Alexandros a kol., 2011). 
 Index klíivosti semen vykazoval pokles bhem zatžovací fáze na hodnoty menší než 
100 % tém ve všech jednotkách. Pokles je piítán rozkladu kalu v prbhu této fáze  
a pravdpodobnému uvolnní meziprodukt metabolit (nap. kyseliny), které mnohou bránit 
klíení semen (Epstein, 1997). Index klíivosti nezatížené jednotky S13 dosáhl nejvyšších 
hodnot ze všech jednotek (asi 300 %) bhem klidové fáze. Závrené hodnoty indexu klíivosti 
asi po 5 msících odpoinku se pohybovaly v rozmezí od 74 % do 176 % (Alexandros a kol., 
2011). 
 Celkový obsah koliformních bakterií také ukázal postupné snižování v prbhu období 
studie (obr. 10. (d)). Evropská komise navrhla limit 5 x 102 E. coli KTJ/g, jako fekální indikátor 
bakterií (EC, 2000). Toto omezení  bylo v poslední dob zvýšeno na 5 x 105 E. coli KTJ/g, na 
základ nedávného evropského dokumentu pro kaly a biologický odpad (EC, 2010). Celkový 
obsah koliformních bakterií v tomto výzkumu se pohyboval od 15 do 102 KTJ/g pro všechny 
osázené jednotky, naopak pro neosázené byla prmrná koncentrace 640 KTJ/g (Alexandros  
a kol., 2011). 
 Obsah sušiny zstal pod 35 % pro všechny jednotky (s výjimkou pro jednotku S13) 
bhem zatžovací fáze. To se vysvtluje tím, že zatžovací fáze se shodovala se zimní a brzkou 
jarní teplotou, se zvýšeným výskytem srážek a omezenou aktivitou rostlin (v dsledku nižších 
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teplot). Po posledním zatžování kalem (na zaátku dubna 2010) se obsah sušiny a organických 
látek postupn zvyšoval a dosáhl prmrné konené hodnoty 69,2 % u jednotek s vysokým 
kalovým zatžováním (S1, S2, S7 a S11), 80,2 % u jednotek se stedním zatžováním kalem 
(S6 a S9) a 90,1 % u jednotek s nízkým kalovým zatížením (S5 a S8). Tyto hodnoty ukazují na 
dostaten odvodnné konené produkty. Neosázená jednotka dosáhla hodnoty 38,8 %. 
V posledním pípad odbru vzork (listopad 2010) bylo pozorováno výrazné snížení sušiny 
vzhledem k zahájení deš (Alexandros a kol., 2011). 
 Po celou dobu zatžovací fáze zstala hodnota pH nad 7,5 u tém všech jednotek. Po 
vstupu do klidové fáze došlo k postupnému snížení na hodnoty nižší než 6,5. Nedostatek vody 
bhem klidové fáze mže mít nucený úinek na rostliny pro uspokojení svých poteb 
transpirace vody z pór v systému pi souasném uvolnní rzných solí (Kadlec a Wallace, 
2009). 
 Výsledkem experimentu po jednom roku nepetržitého monitorování je, že reed-bed 
systémy jsou schopny produkovat stabilní a zralý kalový konený produkt, pi zatžovacích 
rychlostí až 75 kg/m2/rok, po 4 msících klidové fáze. Konený obsah koliformních bakterií 
byl hluboko pod legislativními limity. Nebyly zjištny žádné rozdíly mezi mením stability  
a zralosti mezi horní a spodní kalovou vrstvou. Pítomnost rostlin je rozhodující a vedla 
k produkci stabilnjšího a vysplejšího zbytkového kalu ve srovnání s neosázenou jednotkou. 
Zatžování kaly s vysokým obsahem chromu ve vysokém zatížení kalem brání mikrobiální 
respiraci bhem zatžovacích fází. Pítomnost aeraních trubek, typ a velikost porézního média 
nemá vliv na kvalitu koneného produktu kalu (Alexandros a kol., 2011). 
4.2 EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KANADA 
 Cílem toho výzkumu bylo zhodnotit vliv pítomnosti rostlin a specifických druh rostlin 
na odvodnní kalu a jeho mineralizaci, a urit osud vody a zneišujících látek pi ošetení kal
v reed-bed systémech. Experiment byl provádn ti léta ve velkých mokadních systémech, kde 
byly vysázeny v monokultue rákos obecný (Phragmites australis), orobinec úzkolistý (Typha 
angustifolia) a skípinec jezerní (Scirpus Fluviatilis). Pro srovnání byla zavedena i kontrola, 
neosázený mokad, to vše v duplikátech. Experimentální systémy nebyly zcela vypuštny  
a nasycená vrstva byla zachována v dolní ásti mokadu upednostující evapotranspiraci  
a odstranní zneišujících látek. Systémy byly krmeny koncentrovaným kalem z rybí farmy  
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a byl hodnocen výkon úinností odvodnní kalu a mineralizací, stejn tak analýzou hmotnostní 
bilance (Gagnon a kol., 2013). 
4.2.1 Výzkum 
 Experiment byl proveden v poli nacházejícím se v Montrealské botanické zahrady 
(Quebec, Kanada), které má semi-kontinentální klima s teplými, vlhkými léty a velmi chladné 
zimy. Vegetaní období zde trvá asi 195 dn, od poloviny dubna do poloviny záí. 
Experimentální uspoádání se skládalo z nádob válcového tvaru o prmru 0,6 metr a výšky 
1 metr. V tchto nádobách byly 4 filtraní vrstvy rzných velikostí zrn (obr. 12.). Vše bylo 
provedeno v duplikátu, tedy celkem 8 výzkumných nádob. Krmený kal se skládal hlavn
z usazených rybích výkal a nespotebovaných potravin. Prmrné vlastnosti kalu a celkové 
množství zneišujících látek jsou uvedeny v tab. 5. Systémy byly osazeny na konci léta 2007 
a zpoátku doplnna 1500 g.m-2, dále následovalo týdenní zatížení farmy bhem léta 2008, 
2009 a 2010. Zatížení bylo perušované (1 den krmení, následovalo 6 dní pracovního klidu) 
s týdenním kurzem 412 g.m-2.týden-1 v roce 2008 (9 týdn), 338 g.m-2.týden-1 v roce 2009 (12 
týdn) a 575 g.m-2.týden-1 v roce 2010 (14 týdn), celkem tedy 0,59 m3.m-2 kalu z rybí farmy 
v prbhu experimentu. Nádoby nebyly krmeny bhem zimy, nebo cílem experimentu bylo 
zmit vliv rostlinných druh, kde by se oekávalo, že bude v kalových istících mokadech 
minimální pi teplotách pod bodem mrazu (Gagnon a kol., 2013). 
Obrázek 12. Prez experimentální nádrží zobrazující zrnitosti jednotlivých vrstev (Gagnon a kol., 2013) 
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Tabulka 5. Prmrná koncentrace zneiš
ujících látek v erstvém kalu a celkové zatížení zneiš
ujícími 
látkami na povrchu istícího mokadu po tetím lét krmení (Gagnon a kol., 2013) 
Zneišující látky v kalu Koncentrace Zneištní na výstupu
g.l-1 kg.m-2 
Celková sušina 32,5 ± 14,0 17,4 
Celkové tkavé pevné látky 23,5 ± 13,0 12,4 
Celkový dusík dle Kjeldahla 2,0 ± 0,8 0,91 
Celkový fosfor 0,75 ± 0,2 0,42 
Vzorky byly odebírány ve tech místech:  
1. kalový kolá na povrchu,  
2. z nasycené vrstvy  
3. na výstupu systému.  
 Vzorky byly odebrány 1 týden po poslední aplikaci kal. Rozdíly mezi druhy rostlin  
a neosázenou kontrolou byly hodnoceny pomocí dvou rzných pístup:  
1. obsah zneišujících látek v kalu urených pomrem zneišujících látek k celkovému 
obsahu sušiny kalu,  
2. analýzou hmotnostní bilance, která dává distribuci vody a zneišujících látek 
v experimentální nádrži, které umožnilo zhodnotit zbývající množství v kalovém kolái, 
rostliny a nasycenou vrstvu nebo výstup.  
 Velmi nízké množství zneišujících látek se pravdpodobn ztratilo bhem zimního 
období a bylo tak považované za zanedbatelné. Celkový obsah sušiny (TS) a tkavé látky (VS) 
byly analyzovány standardními metodami (APHA a kol., 2012). Celkový dusík podle Kjeldahla 
(TKN), celkový fosfor (TP) a celkový uhlík (TC) byly meny za použití automatického 
analyzátoru QuikChem vstikování proudu podle pokyn výrobce (QuikChem 8500, Lachat). 
Procentuální zastoupení obsahu pevných látek jsou uvedeny za vlhkého kalového koláe, 
zatímco obsah tkavých látek, dusíku, fosforu a uhlíku jsou prezentovány na suchém kalovém 
kolái tab. 6. (Gagnon a kol., 2013). 
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Tabulka 6. Charakteristika surového kalu a kalového koláe podle rzných druh rostlin na konci léta 2010 
(v prmru ± standardní odchylka) (Gagnon a kol., 2013) 
 Snížení objemu (%) TS (%) TVS (%) TC (%) TKN (%) TP (%) 
Kal  4 ± 2 72 ± 14 39 ± 8 6,4 ± 1,6 2,4 ± 0,9 
Rákos obecný 89 ± 1 31 ± 3 40 ± 6 32 ± 2 3,7 ± 0,3 2,3 ± 0,2 
Orobinec úzkolistý 80 ± 10 28 ± 1 42 ± 6 31 ± 1 3,0 ± 0,4 2,2 ± 0,7 
Skípinec jezerní 84 ± 1 33 ± 15 39 ± 2 31 ± 2 2,8 ± 0,4 1,9 ± 0,2 
neosázené 85 ± 3 28 ± 5 34 ± 1 30 ± 7 2,1 ± 0,3 1,6 ± 0,2 
 Na konci každého léta byl poítán poet kmen a nadzemní ásti byly naezány, usušeny  
a zváženy. Namená hmotnost nadzemní biomasy sloužila k odhadu píjmu živin rostlinami. 
Podzemní ást biomasy byla hodnocena na konci tetího léta pouze v jednom opakování pro 
každý druh. Píjem dusíku a fosforu rostlinami byl odhadnut vynásobením suché biomasy (nad 
i podzemní) obsahem specifických živin suché biomasy podle hodnot stanovených Tanneret  
a kol. (1995), Ennabili a kol. (1998) a Smith a kol. (2008). Hustota rostlin a biomasy na konci 
léta 2010 je uvedena v tab. 7., která odpovídá vrcholu založení rostlin v systému (Gagnon  
a kol., 2013). 
Tabulka 7. Rostlinné biomasy, hustota, a evapotranspirace podle rzných druh rostlin pro léto 2010 (v 
prmru ± smrodatná odchylka) (Gagnon a kol., 2013) 
 Biomasa Hustota rostlin Evapotranspirace 
Pod (g.m-2) Nad (g.m-2) (ks.m-2) (l.m-2.d-1) 
Rákos obecný 3087 ± 69 3331 1432 ± 165 10,9 ± 0,6 
Orobinec úzkolistý 827 ± 331 2183 258 ± 55 5,3 ± 1,3 
Skípinec jezerní 100 ± 48 453 120 ± 50 3,3 ± 0,6 
Neosázené    3,0 ± 1,1 
4.2.2 Výsledky 
 Rostliny dosáhly maximální hustoty, biomasy a evapotranspirace v lét roku 2010, 
piemž nejvyšší hodnoty byla získána u rákosu obecného, dále pak orobinec úzkolistý  
a skípinec jezerní (tab. 7.). Celkem bylo použito 0,59 m3.m-2 kalu bhem experimentu. 
K nejvyššímu snížení objemu kalu došlo u rákosu obecného, kde se objem snížil na 0,07 m3.m-
2, dále následovali neosázený a skípinec jezerní, které dosáhli stejného objemu kalu a to 0,09 
m3.m-2 a nakonec orobinec úzkolistý s hodnotou 0,12 m3.m-2 viz tab. 7. Celkem bylo dodáno 
do experimentu 762 l.m-2 vody (kal + déš) bhem léta 2010. Nejvtší evapotranspirace byla 
zjištna hlavn u rákosu obecného (1034 ± 80 l.m-2), v menší míe u orobince úzkolistého (491 
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± 125 l.m-2), zatímco u skípince jezerního pouze 307 ± 63 l.m-2 a u neosázené 291 ± 98 l.m-2. 
Mezi jednotlivými druhy rostlin nedošlo k žádnému výraznému rozdílu obsahu sušiny, mimo 
neosázenou nádobu, zde je výraznjší rozdíl oproti osázeným nádobám. Obsah tkavých látek 
se pohyboval v rozmezí od 72 % u erstvého kalu do cca 40 % u kalového koláe ze systém, 
které obsahovaly njaké rostliny, zatímco neosázené kontroly mly nejnižší (34 %) obsahem 
tkavých látek (tab. 6.). Tkavé látky byly považovány za zachycené nebo mineralizované 
v systémech s vyšší frakcí, u rákosu obecného (8,7 ± 0,9 kg.m-2), po nichž následuje neosázené 
(7,8 ± 0,5 kg.m-2), skípinec jezerní (7,1 ± 0,1 kg.m-2) a orobinec úzkolistý (6,9 ± 1,1 kg.m-2) 
viz obr. 13. (c). Obsah celkového uhlíku se pohyboval od 39 % u erstvého kalu do asi 30 %, 
bez významného rozdílu mezi druhy rostlin nebo neosázeným systémem (tab. 6.). Obsah dusíku 
poklesl z 6,4 % u erstvého kalu na 3,7 % v kalovém kolái u rákosu obecného,  
u orobince úzkolistého na 3,0 %, u skípince jezerního na 2,8 % a u kontrolní na nejmenší 
hodnotu 2,1 %. Obsah fosforu se snížil jen málo, z 2,4 % u erstvého kalu na 2,3 % u rákosu 
obecného, 2,2 % u orobince úzkolistého, 1,9 % u skípince jezerního a u neosázeného systému 
na 1,6 % (Gagnon a kol., 2013). 
 Systémy osázené rákosem obecným mly nejvyšší snížení objemu kalu a byly 
nejúinnjší v odvodnní kalu na základ analýzy hmotnostní bilance (obr. 13. a, b). Snížení 
objemu kalu se pohybovalo mezi 80 – 89 % v závislosti na druhu rostliny, která je v rozmezí 
uvedeném v literatue (81 – 98 %) pro ištní pomocí mokadních rostlin (Cooper a kol., 2004). 
Nižší množství vody na povrchu v kalového koláe rákosu obecného (obr. 13. a), mže být 
ásten vysvtleno velmi vysokou mírou evapotranspirace rákosu, 2 - 3,5 krát vyšší než u 
orobince a skípince (tab. 7.). Rákos ml také zdaleka nejvtší hustotu rostliny, které vytváí 
mezeru v kalu okolo stonku. Tyto tunely jsou považovány za pednost odvodnní  
a provzdušnní kalového koláe a následné mineralizaci (Nielsen, 2003). 
 Vtší snížení kalového objemu rákosu také pisplo ke zvýšení mineralizace organické 
hmoty (Nielsen, 2003), kde ást pevných látek se transformuje na jednodušší sloueniny, jako 
jsou minerální látky, plyny a voda. Vyšší mineralizace v rákosovém systému je znázornna  
v hmotnostní bilanci spodního množství pevných látek, tkavých pevných látek a uhlíku na 
povrchu, ve srovnání s ostatními druhy rostlin, a v menší míe u nesázené kontroly. Tím by 
mohlo být vysvtleno zvýšení mikrobiální aktivity zvýhodnné lepším provzdušování 
kalového koláe u rákosového systému (Wang a kol., 2012). Nicmén mírn vtší množství  
z organického pohledu na povrchu mokadu byla mena v orobincovém a skípincovém 
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systému ve srovnání s kontrolou neosázenou. To by mohlo být zpsobeno pítomností 
rostlinných odpadk v kalu (Hofmann, 1990), fragmenty, které byly jasn viditelné u vzork
kalu, i když byly rostliny sklizeny na konci každého léta. To znamená, že pídavek organických 
látek, z rostlinných odpadk by zmírnily mineralizaní proces orobince a skípince, ale mly 
by menší dopad na rákosový systém, kde odpadky spadly na vysoce mineralizovaný kalový 
kolá (Gagnon a kol., 2013). 
Obrázek 13. Hmotnostní bilance pro osud vody a zneiš
ující látky, pro léta 2008-2010 podle druh rostlin: 
(a) vodní bilance, (b) celková sušina (c) celkové tkavé pevné látky, (d) celkový uhlík, (e) celkový dusík podle 
Kjeldahla, a (f) celkový fosfor. Procenta po 1% nejsou uvádny (Gagnon a kol., 2013) 
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 Zneišující látky byly zachovány pedevším na povrchu kalového koláe a zbytek byl 
lapán nebo pemnn na minerální látky, plyny a vodu. Krom toho frakce dusíku a fosforu 
z rzných množství, v závislosti na druhu rostliny, byl oddlený v biomase. Velmi malé 
procento zneišujících látek pidaných do kalu bylo pítomno v nasycené vrstv nebo byly 
vypuštny na výstupu. Nízký obsah zneišujících látek vypouštných lze vysvtlit úinnou 
fyzikální filtrací poskytovanou systémem a tím, že systémy nebyly zcela vypuštny, což 
upednostuje evapotranspiraci a delší dobu kontaktu mezi zneišujícími látkami a rostlinami 
v rhizosfée. Tento výzkum ukazuje, že analýza hmotnostní bilance je více vhodná metoda pro 
srovnání úinku rostlinných druh, protože pedstavuje kvantitativní mení zneišujících 
látek v porovnání k obsahu zneišujících látek v kalu, kdy je poteba pesné porovnání. 
Nicmén mení obsahu zneišujících látek je stále úinná metoda pro posouzení velké 
variace, jako je rozdíl mezi erstvým kalem a obsahem zneišujících látek v kalovém kolái 
na povrchu systému (Gagnon a kol., 2013). 
Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
35 
5 METODIKA MENÍ 
5.1 REED-BED 
 Pro úely testování úinnosti reed-bed systém v podmínkách eské republiky jsme 
vybudovali dva poloprovozní objekty, které se liší samotným uspoádáním, realizovanou zemní 
jímkou, pítomností mokadních rostlin a inovací ve form skleníkového pístešku. První 
poloprovozní objekt se nachází na koenové istírn odpadních vod v obci Dražovice (okres 
Vyškov), kde jsou dv kalová pole osázená rákosem obecným, z toho jedno pole je zakryto 
skleníkovým písteškem a druhé ponecháno psobení dešt a vtru. Druhý poloprovozní objekt 
je realizován na koenové istírn v obci Kotenice (okres Píbram), kde jsou tyi samostatná 
kalová pole. Na polích je vysazen rákos obecný, chrastice rákosovitá a orobinec širokolistý. 
 Samotné mení vychází z bilanní rovnice a postupné kalibrace neznámých hodnot, 
resp. íselných hodnot, které není možné v reálném provozu mit vzhledem k uspoádání 
systému. Na jednotlivá kalová pole je dávkován kal pomocí fekálního vozu se savicí o prmru 
110 mm. Výška jednotlivé dávky kalu je volena v rozmezí 0,30 – 0,40 m, pozorována je vlhkost  
a koncentrace sušiny v substrátu, jehož vzorky jsou odebrány v asovém intervalu 7 – 14 dní. 
 Bylo provedeno rozepsání bilanní hydrologické rovnice kalového pole s mokadní 


















Kde  W  -  vlhkost odvodovaného kalu (%) 
 w1  -  vlhkost substrátu ped aplikací kalu (%) 
 H  -  hloubka substrátu ped aplikací kalu (m) 
 AKP - pdorysná plocha kalového pole (m2) 
 Sk - koncentrace sušiny aplikovaného kalu (%) 
 Hk - výška nového aplikovaného kalu (m) 
 Vd - odtok z drenáže (m3) 
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 Hd - dešový úhrn za sledované období (mm) 
 Ep - teoretický výpar za sledované období (mm) 
 Výsledek této rovnice, kterým je finální vlhkost substrátu, se snažíme piblížit reálné 
namené hodnot v kalovém poli. Po kalibraci tohoto modelu je zjištna skutená 
evapotranspirace v jednotlivých kalových polích. Mení probíhalo prbžn od jara do 
podzimu. 
5.1.1 Kalové pole – Poloprovozní zaízení OV Dražovice 
istírna je napojena na obec Dražovice, která má 780 ekvivalentních obyvatel (EO). 
Kaly, které se pi bžném technologickém zapojení na koenové istírn vyskytují, jsou 
akumulovány v každém objektu. Odpady vznikají z mechanického pedištní odpadních vod. 
Odpady jsou tedy tvoeny usazeninami z odlehovací komory a dešové zdrže, hrubými 
shrabky z eslí, pískem (sms písku a organických látek) z horizontálního lapáku písku, tuky  
a oleje z lapáku tuku a olej (resp. shrabky z usazovací nádrže). Množství shrabk z eslí 
v erstvém stavu iní 4 až 6 kg na 1 obyvatele na rok, množství písku z lapák je 5,5 až 7,3 litr
na 1 obyvatele za rok a množství tuk 3 až 8 kg na 1 obyvatele za rok (Šálek, 2012).
 Na istírn jsou vybudována dv experimentální kalová pole o pdorysné ploše jednoho 
pole 9,5 m2. Pole jsou postavena jako betonové nádrže, které jsou ve spodní ásti opateny 
drenážním systémem, který nebyl v dob výzkumu zapojen. Drenážní potrubí je zasypáno 
pískem. Ob kalová pole jsou osazena rákosem obecným, z toho jedno kalové pole je zakryto 
skleníkovým písteškem a druhé nezakryto.  
 Do kalového pole vstupuje sms, kde je 5 % kalu a 95 % vody. Z kalového pole poté 
vystupuje odvodnná sms s 35 % kalu a 65 % vody. 
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Obrázek 14. Kalová pole v Dražovicích - vlevo se skleníkovým písteškem a vpravo bez pístešku 
Obrázek 15. Schéma kalových polí v Dražovicích 
5.1.2 Kalové pole – Poloprovozní zaízení OV Kotenice 
istírna odpadních vod slouží k ištní splaškových vod z obce Kotenice a souasn
k výzkumné innosti, která má za cíl zjistit možnosti pírodních zpsob ištní. istírna je 
složena z horizontálního lapáku písku (HLP), štrbinové nádrže (ŠN), akumulaní a erpací 
jímky s odlehovacím objektem, hydroponického skleníku, 9x horizontáln podpovrchov
protékaných koenových filtr, 4x vertikáln podpovrchov protékaných koenových filtr,  
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4x kalová pole. Vertikáln a horizontáln protékané filtry jsou osázeny Rákosem obecným, 
Chrasticí rákosovitou a další zkušební mokadní vegetací. Výzkumná kalová pole o ploše 20 
m2 jsou odvodnná do štrbinové nádrže. istírna odpadních vod je dimenzována na ištní 
splaškových odpadních vod pro 250 EO. Odpadní vody jsou na OV pivádny stávající 
oddílnou splaškovou kanalizací. Hlavním zpsobem likvidace nerozpustných látek je filtrace. 
Látky rozpustné a nerozpustné jsou rozkládány psobením mikroorganism jak aerobním tak 
anaerobním zpsobem. Aerobní podmínky ve filtru vznikají psobením koenových proces
rostlin a impulsním plnním vertikálních koenových filtr. Organický dusík se mineralizuje na 
amonný, ten bakterie oxidují na dusinanový a ten se denitrifikuje v anaerobním prostedí na 
plynný dusík. Fosfor se odstrauje srážením a pemnou na nerozpustné fosforenany  
a ásteným zabudování do tkání rostlin a absorpcí ve struskovém filtru, který je souástí 
nkterých horizontálních koenových filtr. Množství vody na pítoku do istírny je rovno 
Qhmax= 3 l/s viz tab. 8.  
Tabulka 8. Pítoky odpadních vod na OV 
Prtok odpadních vod na OV
Prtok m3/den m3/hod l/s 
Q24 41,25 1,72 0,48 
Qd (1,5) 60,00 2,50 0,69 
Qh (3,5) - 10,80 3,00 
Qh déš - - 0 
 Jak již bylo zmínno, na istírn se nacházejí tyi kalová pole. Kalová pole slouží 
k ukládání primárního stabilizovaného kalu ze štrbinové nádrže. Objekt je navržen jako 
hydroizolaní vana, která je opatena drenážním potrubím DN 160, které je uloženo do 
pískového podsypu a zásypu. Prsaková odpadní voda z kalových polí je odvádna zpt do 
štrbinové nádrže. Na pískový zásyp jsou položeny silniní panely, které tvoí dno kalových 
polí, které bude odolné proti manipulaci tžké techniky (rypadla). Zastavná plocha kalových 
polí je 4 x 20 m2, hloubka 1,5 m a objem 15,0 m3. Jednotlivá pole se liší v druhu použité 
mokadní rostliny. Jedno pole je bez mokadní vegetace, druhé osázené rákosem obecným, další 
chrasticí rákosovitou a poslední orobincem širokolistým.  
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Obrázek 16. Kalová pole na OV v Kotenicích 
Obrázek 17. Schéma uspoádání kalového pole s drenážním systémem: 1 - hydroizolace, 2 - drenážní 
vrstva, 3 - odvodovací potrubí, 4 – mlký substrát pro výsadbu rostlin, 5 - odvodovaný kal, 6 - 
mokadní rostliny, 7 - revizní šachtice 
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Obrázek 18. Pdorys a uspoádání kalových polí v Kotenicích (autor: Ing. Kršák) 
5.2 ZPRACOVÁNÍ SOFTWARE REED-BED 
 V souasné dob probíhá zpracování dvou softwar, které budou ve finální verzi sloužit 
pro úely návrhu Reed-bed systému. Jeden program bude umožovat pi zadaných parametrech 
odhad vlhkosti odvodovaného substrátu s ohledem na mokadní rostliny (nesmí dojít ke 
kritickému odvodnní nap. ve skleníkovém pístešku). Dále bude schopen vypoítat délku 
období, kdy se bude kal v kalovém poli odvodovat a urí, za kolik dní bude poteba provést 
další zatížení reed-bed systému kalem. Druhý program bude zamen pro potenciální investory, 
kteí budou mít zájem o realizaci reed-bed systému. Tento software bude schopen spoítat 
potebnou plochu kalového pole a etnost jeho dávkování za rok. Dále pak schopen stanovit 
celkové investiní prostedky vložené do realizace kalového pole a asový horizont jejich 
návratnosti. Výpoet je kalibrován a testován doplnnou bilanní rovnicí na reálných 
provozních výsledcích. Podoba software je zobrazena v kapitole 6.2 Software REED-BED 
Výsledné software (SW) budou obsahovat dv základní karty:  
1. R-B-O: (Reed Bed Operating) - výpoet vlhkosti a výpoet odvodovacího období kalu 
2. R-B-P: (Reed Bed Projecting) - výpoet velikosti potebné pdorysné plochy podle EO 
a urení náklad na realizaci a návratnost investice 
5.2.1 Výpoet vlhkosti  
 Výpoet je nastaven pro tyi možné varianty uspoádání kalového pole, mezi které 
patí: 
Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
41 
 a) kalové pole zastešené skleníkovým objektem s odvodovací drenáží  
 b) kalové pole zastešené skleníkovým objektem bez drenážního odvodnní 
 c) kalové pole nezastešené s drenáží  
 d) kalové pole nezastešené bez drenážního systému 
 Po výbru uspoádání kalového pole již staí zadat vstupní parametry, získané vlastním 
mením (odtok drenáží, teplota vzduchu, výška aplikovaného kalu, koncentrace sušiny apod.) 
nebo odhadem podle databáze pedem nadefinovaných vstupních hodnot (prmrná teplota za 
dlouhodobé období pro danou oblast v rámci R, prmrný dlouhodobý úhrn srážek pro danou 
oblast R, atd.). Databáze pedem nadefinovaných hodnot je propojena s daty z eského 
hydrometeorologického ústavu. Po zadání všech vstupních veliin je možné spuštní výpotu 
s výstupem „Vlhkost substrátu (%) po XX dnech od aplikace kalu“, piemž XX je požadovaná 
a zadaná délka období. 

















Kde  W  -  vlhkost odvodovaného kalu (%) 
 w1  -  vlhkost substrátu ped aplikací kalu (%) 
 H  -  hloubka substrátu ped aplikací kalu (m) 
 AKP - pdorysná plocha kalového pole (m2) 
 Sk - koncentrace sušiny aplikovaného kalu (%) 
 Hk - výška nového aplikovaného kalu (m) 
 Vd - odtok z drenáže (m3) 
 Hd - dešový úhrn za sledované období (mm) 
 Ep - teoretický výpar za sledované období (mm) 
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 Výpoet teoretického výparu za sledované období je poítáno z následující rovnice, podle 
Linecreaova (Novák, 1995): 
 
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Kde T - délka sledovaného období (dny) 
  t - prmrná teplota ve sledovaném období (°C) 
  " - zempisná šíka daného území (°) 
  tD - prmrná teplota rosného bodu (°C) 
  h - nadmoská výška (m) 
 Konkrétní úpravy rovnic v závislosti na tyech možnostech variant uspoádání kalového 
pole jsou rozepsány v kapitole 6.2 Software REED-BED. 
5.2.2 Výpoet délky odvodovacího období kalu 
 Z dvodu asté nejasnosti délky období, pi kterém dochází k odvodování 
stabilizovaného kalu v kalovém poli, je software vybaven kartou výpotu pesné délky 
odvodovacího období. Do software je nutno zadat mené hodnoty na kalovém poli, jako je 
nap. vlhkost substrátu a jeho hloubka ped samotnou aplikací kalu, dále pak pdorysná plocha 
kalového pole, koncentrace sušiny aplikovaného kalu, výška nadávkovaného kalu, odtok 
z drenáže, pokud je kalové pole vybaveno drenážním systémem a další parametry. Jiné hodnoty, 
jako je prmrná teplota nebo dešový úhrn lze získat pímo z databáze programu. Tyto hodnoty 
jsou závislé na vyplnní kraje oblasti a msíce, ve kterém probíhá mení. Databáze programu 
je propojená s daty namenými eským hydrometeorologickým ústavem. Konkrétní použité 
rovnice a podoba software jsou zobrazeny v kapitole 6.2.1 
5.2.3 Výpoet plochy 
 Pro projekci REED-BED systém a usnadnní práce projektantm, je pipravena karta 
„Výpoet plochy kalového pole“. Samotné urení velikosti plochy vychází z potu 
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ekvivalentních obyvatel (EO), produkce kalu, specifickým zatížením, požadované  
a doporuené etnosti dávkování kalu bhem roku. Souástí výstupu tohoto výpotu je i výška 
jedné dávky kalu. Konkrétní použité rovnice a podoba software jsou zobrazeny v kapitole 6.2.2. 
5.2.4 Investiní náklady a návratnost investice 
 Výpoet celkových investiních náklad potebných pro realizaci kalového pole je 
založen na pedchozím stanovení potebné velikosti kalového pole (pedchozí karta v software). 
Dále staí zvolit další parametry, jako je druh rostliny, kterou plánujeme vysadit, druh použité 
geotextilie jejich ceny, software urí potebné zemní práce pibližné celkové náklady na 
realizaci. Zárove pi zadání ceny za odvoz kalu na nejbližší istírnu s kalovým hospodástvím 
nebo dostupnou zemdlskou plochou, na níž je možné kal vyvážet, software vyíslí návratnost 
investiních prostedk. Konkrétní použité výpotové vztahy jsou zobrazeny v kapitole 6.2.2. 
5.3 NUMERICKÝ MODEL KALOVÉHO POLE – HYDRUS 2D  
 Pomocí programu Hydrus bylo provedeno modelování prbhu vlhkosti v kalovém poli 
bhem sledovaného období. Pro výpoet v programu Hydrus bylo použito první období  
(tj. 26. 6. – 24. 7.) mení koncentrace sušiny a vlhkosti u kalového pole bez pístešku na 
istírn odpadních vod v obci Dražovice. Sledované období bylo tedy stanoveno na 28 dní. Do 
výpotu jsou zapoítány namené dešové srážky, evapotranspirace a poítá se s osazením 
pole rákosem obecným. Dále se uvažuje se dvma materiály v kalovém poli (pískem a kalem), 
s drenážním systémem se nepoítá, v dob tohoto mení nebyl na istírn zapojen. Pozorován 
byl povrch kalového pole, kde byl také v programu vložen pozorovací bod, aby bylo možno 
srovnat výsledky z programu s výsledky namenými pímo na istírn. Výstup z programu je 
znázornn v kapitole 6.3. 
5.4 ZPRACOVÁNÍ BIOMASY MOKADNÍCH ROSTLIN 
 Na koenové istírn odpadních vod v Dražovicích, byl dále proveden výzkum ve 
zpracování biomasy mokadních rostlin. Kalová pole v Dražovicích jsou osázena rákosem 
obecným. Na konci vegetaního období, kdy rostliny již odumou, se naskytne otázka jak s nimi 
naložit. Nkteí odborníci tvrdí, že je vhodné odumelé rostliny na kalovém poli zanechat, jiní 
tvrdí, že výhodnjší je rostliny odstranit. Výzkum byl zamen na odstranní odumelých 
nadzemních ástí rákosu obecného a z nich zpracování pelet. Zpracování pelet bylo provedeno 
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s pomocí firmy Kovo Novák, která tyto peletovací linky vyrábí a provádí také velkovýrobu 
pelet, pevážn ze slámy. Peletování rákosu obecného u nás není moc rozšíené. Ve zpracování 
rákosu pevažují tzv. hranolové lisované balíky, kde pi spalování získáme spalné teplo celých 
rostlin kolem 17 kJ.g-1(Moudrý, Strail, 1998). Náklady na jednotku energetického produktu 
(lisované balíky) podle uvedených autor iní 2 276 K.t-1,  z ehož plyne, že cena energie 
v palivu je 127 K.GJ-1.
5.4.1 Postup zpracování 
 Na kalovém poli byl dne 25. 3. 2014 vysekán obdelník 6,0 x 7,0 metr rákosu, 
tzn. 42 m2. Rákos byl sekán pomocí kovinoezu. Plocha byla posekána za 15 minut, spoteba 
benzínu byla cca 0,13 litr. Celkem tedy bylo naezáno a sklizeno 35 kg rákosu. Obsah sušiny 
v rákosu byl stanoven vlastním mením bezprostedn po pokosení sušením pi 105°C na  
97,7 %. 
 Pokosený rákos byl poté odvezen do firmy Kovo Novák, která sídlí v obci Cítonice  
u Znojma. Ve stejné lokalit bylo taktéž provedeno zpracování rákosu na pelety. V první fází 
zpracování bylo zajištno ezání a drcení rákosu na drobné ásteky, pomocí ezacího 
šrotovníku RS 650. Dávkování rákosu probíhalo run pomocí vidlí. Dmyslným provedením 
rotoru ezacího šrotovníku byla sláma ezacími noži najemno poezána a speciálními kladivy 
pes síta pošrotována. Tato fáze ezání a drcení zabrala 10 minut. V další fázi byl rákosový šrot 
pevezen k peletovací lince, kde již došlo k samotné výrob pelet. K výrob pelet byla použita 
linka na výrobu pelet MGL 200. Linka se skládá ze zásobníku s vynášecím a dávkovacím 
šnekem, vlhícího promíchávae s erpadlem, peletovacího lisu, tídiky s chladiem peletek, 
odsávání a elektrorozvade. Linka je vybavena moderním elektronickým regulátorem, který 
zamezuje petížení peletizátoru. Jedinenou konstrukcí dávkovacího šneku s uzavenou 
násypkou je stálou cirkulací zajištno pesné dávkování materiálu do granulátoru. Vlastní 
konstrukce míchacího zaízení zajišuje dokonalé promíchávání peletované hmoty s vodou 
a párou. Souástí linky je i tídika pelet, kde dochází k prchodu vzduchu, ímž dochází 
k chlazení pelet. Fáze peletování rákosu trvala 20 minut. 
 Z celkového naezaného množství 35 kg rákosu bylo vyrobeno 20 kg pelet. ást (cca 
19 kg) byla spálena v kamnech na pelety ve firm Kovo Novák, kde místní odborník na pelety 
zhodnotil, že výhevnost pelet z rákosu je srovnatelná s výhevností slámových pelet. ást pelet 
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cca 1 kg bylo odneseno na Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brn, kde byly zjištny konkrétní 
hodnoty výhevnosti a jiné vlastnosti. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE VÝSLEDK
6.1 REED-BED 
6.1.1 Dražovice 
A) Namené hodnoty procent koncentrace sušiny a vlhkosti 
Tabulka 9. Mené hodnoty na RB1_Skleník 










26.6.2014 kal po naerpání 0 90,06 168,47 97,57 9,6 90,4 
3.7.2014 kal po 7 dnech 7 124,36 246,49 159,87 29,1 70,9 
15.7.2014 kal po 19 dnech 19 183,03 363,97 277,31 52,1 47,9 
24.7.2014 kal po 28 dnech 28 144,88 268,25 237,93 75,4 24,6 
28.8.2014 erpaný kal 63 144,87 336,83 163,39 9,6 90,4 
2.9.2014 kal po 5 dnech 68 145,08 340,62 165,93 10,7 89,3 
8.9.2014 kal po 11 dnech 74 152,59 522,83  223,83 19,2 80,8 
17.9.2014 kal po 19 dnech 83 152,56 357,15 185,22 16,0 84,0 
16.10.2014 kal po 48 dnech 112 153,22 330,94 193,02 22,4 77,6 
13.11.2014 kal po 77 dnech 140 480,8 991,06 523,04 8,3 91,7 
Tabulka 10. Mené hodnoty na RB2_Venku 











26.6.2014 kal po naerpání 0  85,26 180,32  87,38  2,2   97,8 
3.7.2014 kal po 7 dnech 7 103,88  273,36  147,24   25,6 74,4  
15.7.2014 kal po 19 dnech 19  209,43  389,93  269,84  33,5  66,5 
24.7.2014 kal po 28 dnech 28  144,92  393,04  245,20 40,4   59,6 
28.8.2014 erpaný kal 63  144,94  352,71  147,65  1,3  98,7 
2.9.2014 kal po 5 dnech 68  109,64  256,77  124,99  10,4  89,6 
8.9.2014 kal po 11 dnech 74  168,79  623,25  251,95  18,3  81,7 
17.9.2014 kal po 19 dnech 83  168,80  513,52  213,07  12,8  87,2 
16.10.2014 kal po 48 dnech 112  184,60  488,57  232,37  15,7  84,3 
13.11.2014 kal po 77 dnech 140  486,69  1042,70  614,26  22,9  77,1 
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Obrázek 19. Grafické srovnání prbhu koncentrace sušiny v RB1 a RB2 (Dražovice) 
Obrázek 20. Grafické srovnání vlhkosti v RB1 a RB2 (Dražovice) 
  Z výše znázornných graf lze jasn pozorovat, že na odvodnní kalu v reed-bed 
systému má lepší vliv kalové pole opatené skleníkovým objektem. Maximální hodnota 
koncentrace sušiny bhem 63 dní dosáhla u kalového pole se skleníkovým objektem hodnotu 
83 %, kdežto kalové pole nezastešené pouze hodnoty 41,2 %. V následujícím období dosáhlo 
kalové pole se skleníkovým objektem maximální hodnoty 22,4 % a kalové pole bez objektu 
22,9 %, nicmén výsledek je velice ovlivnn neohlášenou manipulací a dávkováním nového 
kalu za úasti správce istírny bez pedchozího upozornní. Jelikož se pi neplánovaném 
dávkování do skleníkového objektu nezaznamenalo množství erpaného kalu, není možné 
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B) Výpoet vlhkosti a kalibrace evapotranspirace 
Tabulka 11. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 3. 7. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
skleník venku 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 9,5 9,5 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 30 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,08 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 4,4 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,15 0,15 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0 0 
Sledované období T (dny) 7 7 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 19 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 1125 800 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 3,1 2,2 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 21,6 15,3 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 70,9 74,4 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 70,9 74,4 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 29,1 25,6 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 29,1 25,6 
Tabulka 12. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 15. 7. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
skleník venku 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 9,5 9,5 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 30 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,08 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 0 0 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,15 0,15 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0 0 
Sledované období T (dny) 19 19 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 21 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 1425 810 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 3,9 2,2 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 74,2 42,2 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 47,9 66,5 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 47,9 66,5 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 52,1 33,5 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 52,1 33,5 
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Tabulka 13. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 24. 7. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
skleník venku 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 9,5 9,5 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 30 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,08 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 0 0 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,15 0,15 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0 0 
Sledované období T (dny) 28 28 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 25 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 1575 807 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 4,3 2,2 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 120,8 61,9 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 24,6 59,6 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 24,6 59,6 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 75,4 40,4 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 75,4 40,4 
Tabulka 14. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 2. 9. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
skleník venku 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 9,5 9,5 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 30 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,08 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 1,3 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,5 0,5 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0,9 0,9 
Sledované období T (dny) 5 5 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 24 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 1380 1350
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 3,8 3,7 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 18,9 18,5 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 89,3 89,6 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 89,3 89,6 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 10,7 10,4 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 10,7 10,4 
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Tabulka 15. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 8. 9. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
skleník venku 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 9,5 9,5 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 30 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,08 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 1,3 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,5 0,5 
Odtok z drenáže Vd (m3) 2,2 2,2 
Sledované období T (dny) 11 11 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 20 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 1700 1520
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 4,7 4,2 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 51,2 45,8 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 80,8 81,7 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 80,8 81,7 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 19,2 18,3 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 19,2 18,3 
Tabulka 16. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 17. 9. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
skleník venku 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 9,5 9,5 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 30 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,08 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 0 0 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,5 0,5 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0 0 
Sledované období T (dny) 19 19 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 20 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 1110 740 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 3,0 2,0 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 57,8 38,5 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 84,0 87,2 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 84,0 87,2 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 16,0 12,8 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 16,0 12,8 
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Tabulka 17. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 16. 10. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
skleník venku 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 9,5 9,5 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 30 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,08 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 0 0 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,5 0,5 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0 0 
Sledované období T (dny) 48 48 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 16,4 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 710 390 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 1,9 1,1 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 93,4 51,3 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 77,6 84,3 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 77,6 84,3 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 22,4 15,7 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 22,4 15,7 
Tabulka 18. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 13. 11. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
skleník venku 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 9,5 9,5 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 30 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,08 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 0 0 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,5 0,5 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0 0 
Sledované období T (dny) 77 77 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 16,4 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 75 442 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 0,2 1,2 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 15,8 93,2 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 91,7 77,1 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 91,7 77,1 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 8,3 22,9 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 8,3 22,9 
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Obrázek 21. Prbh zmn koncentrace sušiny a vlhkostí bhem sledovaného období u RB1 (Dražovice) 
Obrázek 22. Prbh zmn koncentrace sušiny a vlhkostí bhem sledovaného období u RB2 (Dražovice) 
 Ve výše uvedených grafech lze sledovat v každém kalovém poli prbh koncentrace 
sušiny a vlhkosti namené, ke které je doplnna hodnota vlhkosti vypoítané. Jak již bylo 
zmínno, hodnoty vlhkosti vypotené byly dorovnávány na hodnoty vlhkosti namené 
kalibrací rozepsané bilanní hydrologické rovnice kalového pole s mokadní vegetací, kde byly 
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Obrázek 23. Prbh evapotranspirace u RB1 a RB2 (Dražovice) 
 Z grafu lze vypozorovat, že mezi kalovým polem se skleníkovým objektem a kalovým 
polem bez pístešku dochází k viditeln vtšímu rozdílu v prbhu evapotranspirace. Ve 
skleníku dochází k vtšímu výparu, což je zpsobeno vyšší teplotou ve skleníku a dále 
neovlivnním odvodování kalu pípadnými dešovými srážkami. Srážky ovlivují kalové pole 
bez pístešku a tím zpomalují proces odvodování kalu a výparu. 
C) Srovnání evapotranspirace s výsledky bakaláské práce 
 Vlastní bakaláská práce (Mrvová, 2013) mimo jiné také zamena na výpoet 
evapotranspirace u kalových polí na istírn odpadních vod v Dražovicích. Výpoet vychází 
z mení v období kvten 2012 až duben 2013. Evapotranspirace byla poítána podle tí autor
(Papadakis; Thorntwait; Mintz a Walker). Roní evapotranspirace získaná kalibrací hodnot 
bilanní hydrologické rovnice, byla provedena jako prmr hodnot v jednotlivých dnech 
mení. 
Tabulka 19. Hodnoty vypotené evapotranspirace na OV Dražovice v období kvten 2012 - duben 2013 
(použito z bakaláské práce) 
Roní evapotranspirace na OV Dražovice (mm/rok) 
Se skleníkovým objektem Bez pístešku 
Papadakis Thorntwait Mintz a Walker Papadakis Thorntwait Mintz a Walker
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Tabulka 20. Prmrná hodnota evapotranspirace v období ervenec - listopad 2014 
Vypotená prmrná evapotranspirace na OV Dražovice (mm/rok) 
Se skleníkovým objektem Bez pístešku 
1044,45 773,22 
 Pi srovnání hodnot vypotených podle rzných autor a hodnot pi kalibraci bilanní 
rovnice lze pozorovat, že se hodnoty ádov neliší. Hodnoty nemohou vyjít stejn, protože 
evapotranspirace je závislá na teplot vzduchu a ta se rok od roku mní. Pi srovnání hodnot 
mžeme íci, že kalibrace hodnot v bilanní hydrologické rovnici je další z možných správných 
zpsob jak zjistit hodnotu evapotranspirace na kalovém poli. 
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6.1.2 Kotenice 
A) Namené hodnoty procent koncentrace sušiny a vlhkosti 
Tabulka 21. Mené hodnoty na RB1_Bez rostlin 










2.7.2014 erpaný kal 0 96,58 172,32 99,93 4,42 95,58 
16.7.2014 kal po 14 dnech 14 144,94 419,26 167,94 8,38 91,62 
7.8.2014 kal po 36 dnech 36 75,89 183,67 109,45 31,14 68,86 
21.8.2014 kal po 50 dnech 50 96,53 186,23 133 40,66 59,34 
21.8.2014 erpaný kal 50 152,56 252,66 157,3 4,74 95,26 
29.8.2014 po 8 dnech 58 87,95 177,73 100,98 14,51 85,49 
16.10.2014 po 56 dnech 106 87,86 166,94 101,15 16,81 83,19 
31.10.2014 po 71 dnech 121 87,89 235,77 116,02 19,02 80,98 
14.11.2014 po 85 dnech 135 93,77 229,24 123,94 22,30 77,70 
Tabulka 22. Mené hodnoty na RB2_Chrastice rákosovitá 










2.7.2014 erpaný kal 0 96,58 172,32 99,93 4,42 95,58 
16.7.2014 kal po 14 dnech 14 152,55 421,68 189,34 13,67 86,33 
7.8.2014 kal po 36 dnech 36 85,93 137,02 113,69 54,34 45,66 
21.8.2014 kal po 50 dnech 50 85,77 165,15 134,67 61,60 38,40 
21.8.2014 erpaný kal 50 87,87 184,36 92,38 4,67 95,33 
29.8.2014 po 8 dnech 58 144,94 263,16 161,65 14,13 85,87 
16.10.2014 po 56 dnech 106 93,75 168,57 112,08 24,50 75,50 
31.10.2014 po 71 dnech 121 93,78 190,06 118,63 25,81 74,19 
14.11.2014 po 85 dnech 135 147,69 267,79 176,55 24,00 76,00 
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Tabulka 23. Mené hodnoty na RB3_Rákos obecný 










2.7.2014 erpaný kal 0 96,58 172,32 99,93 4,42 95,58 
16.7.2014 kal po 14 dnech 14 109,59 312,33 129,64 9,89 90,11 
7.8.2014 kal po 36 dnech 36 90,07 155,45 115,20 38,44 61,56 
21.8.2014 kal po 50 dnech 50 94,35 180,54 127,98 39,02 60,98 
21.8.2014 erpaný kal 50 152,56 252,66 157,30 4,74 95,26 
29.8.2014 po 8 dnech 58 152,54 297,74 174,04 14,81 85,19 
16.10.2014 po 56 dnech 106 147,00 236,98 164,81 19,79 80,21 
31.10.2014 po 71 dnech 121 146,99 279,93 177,42 22,89 77,11 
14.11.2014 po 85 dnech 135 87,85 219,19 114,96 20,64 79,36 
Tabulka 24. Mené hodnoty na RB4_Orobinec širokolistý 










2.7.2014 erpaný kal 0 96,58 172,32 99,93 4,42 95,58 
16.7.2014 kal po 14 dnech 14 76,77 286,34 100,79 11,46 88,54 
7.8.2014 kal po 36 dnech 36 85,26 162,96 120,70 45,61 54,39 
21.8.2014 kal po 50 dnech 50 89,06 203,72 136,24 41,15 58,85 
21.8.2014 erpaný kal 50 152,56 252,66 157,30 4,74 95,26 
29.8.2014 po 8 dnech 58 168,79 331,34 188,70 12,25 87,75 
16.10.2014 po 56 dnech 106 147,71 234,66 167,03 22,22 77,78 
31.10.2014 po 71 dnech 121 147,70 279,59 177,31 22,45 77,55 
14.11.2014 po 85 dnech 135 147,00 249,35 174,01 26,39 73,61 
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Obrázek 24. Grafické srovnání koncentrace sušiny u RB1, RB2, RB3 a RB4 (Kotenice) 
Obrázek 25. Grafické srovnání namené vlhkosti u RB1, RB2, RB3 a RB4 (Kotenice) 
 Z výše uvedených graf lze pozorovat v prvním odvodovacím období vtší rozdíly 
koncentrace sušiny a vlhkosti než u druhého odvodovacího období. V obou obdobích lze 
pozorovat, že nejlepší vliv na odvodování kalu má chrastice rákosovitá. V prvním období je 
na druhém míst v odvodování kalu orobinec širokolistý a za ním rákos obecný. V druhém 
období se úinek rákosu obecného a orobince širokolistého stídá. Nejh s odvodováním je 
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B) Výpoet vlhkosti a kalibrace evapotranpirace 
Tabulka 25. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 16. 7. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
RB1 RB2 RB3 RB4 
bez rostlin chrastice rákos orobinec 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 5,51 5,51 5,51 5,51 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 40 40 40 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,05 0,05 0,05 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,38 0,38 0,38 0,38 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0,400 0,400 0,400 0,400 
Sledované období T (dny) 14 14 14 14 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 80 80 80 80 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 710 510 80 260 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 1,9 1,4 0,2 0,7 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 27,2 19,6 3,1 10,0 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 91,6 86,3 90,1 88,5 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 91,6 86,3 90,1 88,5 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 8,4 13,7 9,9 11,5 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 8,4 13,7 9,9 11,5 
Tabulka 26. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 7. 8. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
RB1 RB2 RB3 RB4 
bez rostlin chrastice rákos orobinec 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 5,51 5,51 5,51 5,51 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 40 40 40 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,05 0,05 0,05 0,05 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,38 0,38 0,38 0,38 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0,500 0,500 0,500 0,500 
Sledované období T (dny) 36 36 36 36 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 0 0 0 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 350 975 280 595 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 1,0 2,7 0,8 1,6 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 34,5 96,2 27,6 58,7 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 68,9 45,7 61,6 54,4 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 68,9 45,7 61,6 54,4 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 31,1 54,3 38,4 45,6 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 31,1 54,3 38,4 45,6 
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Tabulka 27. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 21. 8. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
RB1 RB2 RB3 RB4 
bez rostlin chrastice rákos orobinec
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 5,71 5,71 5,71 5,71 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 40 40 40 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,33 0,33 0,33 0,33 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0,500 0,500 0,500 0,500 
Sledované období T (dny) 50 50 50 50 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 0 0 0 0 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 350 750 40 107 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 1,0 2,1 0,1 0,3 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 47,9 102,7 5,5 14,7 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 51,2 38,4 61,0 58,9 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 59,3 38,4 61,0 58,9 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 48,8 61,6 39,0 41,1 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 40,7 61,6 39,0 41,1 
Tabulka 28. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 29. 8. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
RB1 RB2 RB3 RB4 
bez rostlin chrastice rákos orobinec
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 5,71 5,71 5,71 5,71 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 40 40 40 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,33 0,33 0,33 0,33 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0,400 0,400 0,400 0,400 
Sledované období T (dny) 8 8 8 8 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 90 90 90 90 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 350 270 420 0 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 1,0 0,7 1,2 0,0 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 7,7 5,9 9,2 0,0 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 85,5 85,9 85,2 87,3 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 85,5 85,9 85,2 87,8 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 14,5 14,1 14,8 12,7 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 14,5 14,1 14,8 12,2 
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Tabulka 29. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 9. 10. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
RB1 RB2 RB3 RB4 
bez rostlin chrastice rákos orobinec
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 5,71 5,71 5,71 5,71 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 40 40 40 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,33 0,33 0,33 0,33 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0,400 0,400 0,400 0,400 
Sledované období T (dny) 49 49 49 49 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 80 80 80 80 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 135 430 190 220 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 0,4 1,2 0,5 0,6 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 18,1 57,7 25,5 29,5 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 80,8 71,6 79,1 78,1 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 80,8 71,6 79,1 78,1 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 19,2 28,4 20,9 21,9 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 19,2 28,4 20,9 21,9 
Tabulka 30. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 16. 10. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
RB1 RB2 RB3 RB4 
bez rostlin chrastice rákos orobinec
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 5,71 5,71 5,71 5,71 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 40 40 40 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,33 0,33 0,33 0,33 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0,100 0,100 0,100 0,100 
Sledované období T (dny) 56 56 56 56 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 30 30 30 30 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 67 282 150 218 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 0,2 0,8 0,4 0,6 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 10,3 43,3 23,0 33,4 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 83,2 75,5 80,2 77,8 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 83,2 75,5 80,2 77,8 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 16,8 24,5 19,8 22,2 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 16,8 24,5 19,8 22,2 
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Tabulka 31. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 30. 10. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
RB1 RB2 RB3 RB4 
bez rostlin chrastice rákos orobinec 
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 5,71 5,71 5,71 5,71 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 40 40 40 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,33 0,33 0,33 0,33 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0,100 0,100 0,100 0,100 
Sledované období T (dny) 71 71 71 71 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 30 30 30 30 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 100 252 188 178 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 0,3 0,7 0,5 0,5 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 19,5 49,0 36,6 34,6 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 81,0 74,2 77,1 77,5 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 81,0 74,2 77,1 77,5 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 19,0 25,8 22,9 22,5 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 19,0 25,8 22,9 22,5 
Tabulka 32. Záznam zjištných hodnot do bilanní rovnice ze dne 14. 11. 2014 
Pozorovaný parametr Oznaení Oznaení kalového pole 
RB1 RB2 RB3 RB4 
bez rostlin chrastice rákos orobinec
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 5,71 5,71 5,71 5,71 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 40 40 40 40 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Koncentrace sušiny nového kalu Sk (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,33 0,33 0,33 0,33 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0,100 0,100 0,100 0,100 
Sledované období T (dny) 85 85 85 85 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 30 30 30 30 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 145 177 114 222 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 0,4 0,5 0,3 0,6 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 33,8 41,2 26,5 51,7 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 77,7 76,0 79,4 73,6 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 77,7 76,0 79,4 73,6 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 22,3 24,0 20,6 26,4 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 22,3 24,0 20,6 26,4 
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Obrázek 26. Prbh zmn koncentrace sušiny a vlhkostí bhem sledovaného období u RB1 (Kotenice) 
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Obrázek 28. Prbh zmn koncentrace sušiny a vlhkostí bhem sledovaného období u RB3 (Kotenice) 
Obrázek 29. Prbh zmn koncentrace sušiny a vlhkostí bhem sledovaného období u RB4 (Kotenice) 
 Ve výše uvedených grafech lze sledovat prbh koncentrace sušiny a vlhkosti 
namené, ke které je vyrovnána hodnota vlhkosti vypoítané, v každém kalovém poli 
v závislosti na druhu mokadní rostliny. Jak již bylo zmínno, hodnoty vlhkosti vypotené byly 















































































































































Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
64 
kalového pole s mokadní vegetací, kde byly mnny hodnoty evapotranspirace u jednotlivých 
kalového polí.  
Obrázek 30. Prbh roního úhrnu evapotranspirace vztažený pro dané období u RB1, RB2, RB3 a RB4 
(Kotenice) 
 Sledované období bylo rozdleno na dv období erpáním kalu. Druhé období (druhé 
erpání) následovalo po 50 dnech od prvního období. V grafu lze sledovat, že v prvním období 
došlo k nejvtšímu výparu u kalového pole osázeného chrasticí rákosovitou, následoval 
orobinec širokolistý, kalové pole bez vegetace a rákos obecný, ke konci prvního odvodovacího 
období se hodnoty posledních tí zmínných typ relativn srovnaly. V druhém období již 
nedošlo k tak výraznému rozdílu mezi hodnotami výparu. K nejvtšímu výparu opt došlo  
u chrastice rákosovité, dále pak orobince širokolistého, rákosu obecného a kalového pole bez 
vegetace. U obou období pevažovaly vyšší teploty vzduchu a u prvního období minimum 
dešových srážek, kdežto u druhého období se vyskytovalo více srážkových úhrn. 
6.2 SOFTWARE REED-BED 
6.2.1 Software R-B-O pro výpoet vlhkosti odvodovaného kalu a délky 
odvodovacího období kalu v kalovém poli 
A) Výpoet vlhkosti kalu 
 Ukázky jednotlivých karet výpot možných s pomocí vyvíjeného software REED-
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• Kalové pole opatené skleníkovým písteškem a drenáží 
• Kalové pole bez skleníkového pístešku a s drenáží 
• Kalové pole opatené skleníkovým písteškem a bez drenáže 
• Kalové pole bez skleníkového pístešku a bez drenáže 
• Kalové pole opatené skleníkovým písteškem a drenáží 
Obrázek 31. Schematizace software pro výpoet vlhkosti na kalovém poli opateném skleníkovým 
objektem a drenáží 
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Kde  W  -  vlhkost odvodovaného kalu (%) 
  w1  -  vlhkost substrátu ped aplikací kalu (%) 
  H  -  hloubka substrátu ped aplikací kalu (m) 
  AKP - pdorysná plocha kalového pole (m2) 
  Sk - koncentrace sušiny aplikovaného kalu (%) 
  Hk - výška nového aplikovaného kalu (m) 
  Vd - odtok z drenáže (m3) 
  Ep - teoretický výpar za sledované období (mm) 
 Jelikož je kalové pole opateno skleníkovým objektem, dešový úhrn je nulový, takže je 
tento len v rovnici zanedbán. Teoretický výpar je vypoten pomocí této rovnice: 
 
	   	      	   
   	 
Kde T - délka sledovaného období (dny) 
  t - prmrná teplota ve sledovaném období (°C) 
  " - zempisná šíka daného území (°) 
  tD - prmrná teplota rosného bodu (°C) 
  h - nadmoská výška (m) 
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• Kalové pole bez skleníkového pístešku a s drenáží 
Obrázek 32. Schematizace software pro výpoet vlhkosti na kalovém poli bez skleníkového objektu a 
s drenáží 


















Kde  W  -  vlhkost odvodovaného kalu (%) 
  w1  -  vlhkost substrátu ped aplikací kalu (%) 
  H  -  hloubka substrátu ped aplikací kalu (m) 
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  AKP - pdorysná plocha kalového pole (m2) 
  Sk - koncentrace sušiny aplikovaného kalu (%) 
  Hk - výška nového aplikovaného kalu (m) 
  Vd - odtok z drenáže (m3) 
  Ep - teoretický výpar za sledované období (mm) 
  Hd - dešový úhrn za sledované období (mm) 
 Teoretický výpar je vypoten pomocí této rovnice: 
 
	   	      	   
   	 
Kde T - délka sledovaného období (dny) 
  t - prmrná teplota ve sledovaném období (°C) 
  " - zempisná šíka daného území (°) 
  tD - prmrná teplota rosného bodu (°C) 
  h - nadmoská výška (m) 
 Hodnota dešového úhrnu (HdR) vychází z namených hodnot eského 
hydrometeorologického ústavu (HMI). Do programu je nutno v horní ásti zadat kraj, kde se 
nachází kalové pole a dále msíc, ve kterém provádíme mení a software automaticky zjistí 
potebný dešový úhrn pro výpoet, pomocí nahraných dat z HMI. 
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• Kalové pole opatené skleníkovým písteškem a bez drenáže 
Obrázek 33. Schematizace software pro výpoet vlhkosti na kalovém poli se skleníkovým objektem a 
bez drenáže 













Kde  W  -  vlhkost odvodovaného kalu (%) 
  w1  -  vlhkost substrátu ped aplikací kalu (%) 
  H  -  hloubka substrátu ped aplikací kalu (m) 
  Sk - koncentrace sušiny aplikovaného kalu (%) 
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  Hk - výška nového aplikovaného kalu (m) 
  Ep - teoretický výpar za sledované období (mm) 
  Jelikož je kalové pole opateno skleníkovým objektem, dešový úhrn je nulový, 
takže je tento len z rovnice vyazen. Dále je vyazen len s drenážním odtokem, protože 
není souástí tohoto typu kalového pole, tím pádem se zanedbá i plocha kalového pole, 
která je souástí výpotového lenu drenážního odtoku. Teoretický výpar je vypoten 
pomocí této rovnice: 
 
	   	      	   
   	 
Kde T - délka sledovaného období (dny) 
  t - prmrná teplota ve sledovaném období (°C) 
  " - zempisná šíka daného území (°) 
  tD - prmrná teplota rosného bodu (°C) 
  h - nadmoská výška (m) 
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• Kalové pole bez skleníkového pístešku a bez drenáže 
Obrázek 34. Schematizace software pro výpoet vlhkosti na kalovém poli bez skleníkového objektu a 
bez drenáže 
















Kde  W  -  vlhkost odvodovaného kalu (%) 
  w1  -  vlhkost substrátu ped aplikací kalu (%) 
  H  -  hloubka substrátu ped aplikací kalu (m) 
  Sk - koncentrace sušiny aplikovaného kalu (%) 
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  Hk - výška nového aplikovaného kalu (m) 
  Ep - teoretický výpar za sledované období (mm) 
  Hd - dešový úhrn za sledované období (mm) 
 Protože kalové pole není opateno drenáží, je vyazen len s drenážním odtokem, tím 
pádem se zanedbá i plocha kalového pole, která je souástí výpotového lenu drenážního 
odtoku. Teoretický výpar je vypoten pomocí této rovnice: 
 
	   	      	   
   	 
Kde T - délka sledovaného období (dny) 
  t - prmrná teplota ve sledovaném období (°C) 
  " - zempisná šíka daného území (°) 
  tD - prmrná teplota rosného bodu (°C) 
  h - nadmoská výška (m) 
 Hodnota dešového úhrnu (HdR) vychází z namených hodnot eského 
hydrometeorologického ústavu (HMI). Do programu je nutno v horní ásti zadat kraj, ve 
kterém se nachází kalové pole a dále msíc, ve kterém provádíme bilanci, piemž software 
automaticky zjistí potebný dešový úhrn pro výpoet pomocí implementovaných dat z HMI. 
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B) Výpoet délky odvodovacího období 
Obrázek 35. Schematizace software pro výpoet období odvodování kalu v kalovém poli. 
 Výpoet délky odvodovacího období kalu, který zohleduje minimální potebnou 
vlhkost odvodovaného substrátu s ohledem na životní podmínky pítomných mokadních 
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Kde  T - délka odvodovacího období (dny) 
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  W  -  vlhkost odvodovaného kalu (%) 
  w1  -  vlhkost substrátu ped aplikací kalu (%) 
  H  -  hloubka substrátu ped aplikací kalu (m) 
  AKP - pdorysná plocha kalového pole (m2) 
  Sk - koncentrace sušiny aplikovaného kalu (%) 
  Hk - výška nového aplikovaného kalu (m) 
  Vd - odtok z drenáže (m3) 
  EpR - teoretický výpar v daném msíci (mm) 
  HdR - dešový úhrn v daném msíci (mm) 
Výpar v daném msíci je poté spoítán z této rovnice: 
! 
	   	      	   
 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Kde   t - prmrná teplota ve sledovaném období (°C) 
  " - zempisná šíka daného území (°) 
  tD - prmrná teplota rosného bodu (°C) 
  h - nadmoská výška (m) 
 Hodnota dešového úhrnu (HdR) vychází z namených hodnot eského 
hydrometeorologického ústavu (HMI). Do programu je nutno v horní ásti zadat kraj, kde se 
nachází kalové pole a dále msíc, ve kterém provádíme mení a software automaticky zjistí 
potebný dešový úhrn pro výpoet, pomocí nahraných dat z HMI. 
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6.2.2 Software R-B-P pro výpoet pdorysné plochy kalového pole a 
investice do kalového pole 
A) Výpoet plochy kalového pole 
Obrázek 36. Schematizace software pro výpoet pdorysné plochy kalového pole 





Kde  Vkc - celkový objem kalu (m3 kalu.rok-1) 
  =1 - poet ekvivalentních obyvatel (obyv) 
  Pk - produkce kalu (l.EO-1.den-1) 
  &'(# 	 $
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Kde  A - potebná plocha kalového pole (m2) 
  Zkspec - specifické zatížení (m2.EO-1) 





Kde  Hr - roní zátž kalem na plochu (m) 
  A - potebná plocha kalového pole (m2)  






Kde  Hk - výška jedné dávky kalu (m) 
  Hr - roní zátž kalem na plochu (m) 
  Tk - etnost dávkování kalu bhem roku (-) 
Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
77 
B) Výpoet investice do kalového pole a návratnost investice 
Obrázek 37. Schematizace software pro výpoet investiních náklad na výstavbu kalového pole a jejich 
návratnost 
 Celkové investiní náklady na kalové pole jsou pomocí software vypoítány podle 
následující rovnice: 
*+  %*	   ,	   %-	 	 -  &%	 	 

Kde  CN - celkové náklady (K) 
  PVC - PVC fólie (K/m2) 
  Akp - plocha kalového pole (m2) 
  G - geotextilie 300g/m2 (K/m2) 
  PR - poet rostlin (ks/m2) 
  SR - sazenice rostliny (K/ks) 
Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
78 
  ZP - zemní práce (K/m3) 
  Hkp - hloubka kalového pole (m) 
*  .%	 #
Kde  CV - celkové náklady na vývoz kalu (K/rok) 
  EXP - cena za vývoz kalu na jinou OV (K/m3) 
  Vkc - celkový objem kalu (m3 kalu/rok) 
+/  *+*
Kde  NI - návratnost investice (roky) 
  CN - celkové náklady vložené do investice (K) 
  CV - celkové náklady na vývoz kalu (K/rok) 
6.3 NUMERICKÝ MODEL KALOVÉHO POLE – HYDRUS 2D 
 Pomocí programu Hydrus bylo provedeno modelového prbhu zmny vlhkosti kalu 
v kalovém poli, které bylo následn srovnáno s reálnými namenými výsledky. Bylo použito 
mení z období 26. 6. - 24. 7. (tj. 28 dní) na OV Dražovice, kde byly použity namené 
hodnoty na kalovém poli bez pístešku. Do programu byly implementovány namené dešové 
srážky, evapotranspirace horní okrajovou podmínkou, kterou pedstavuje povrch kalového pole 
osázený rákosem obecným. Drenážní systém byl v dob mení odpojen, proto také není 
nezahrnut do simulovaného výpotu. 
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Tabulka 33. Hodnoty vstupující do výpotu pomocí programu Hydrus 
 Oznaení Datum 
3.7.2014 15.7.2014 24.7.2014
Pdorysná plocha kalového pole A (m2) 9,5 9,5 9,5 
Vlhkost substrátu ped aplikací kalu w1 (%) 30 30 30 
Hloubka substrátu ped aplikací kalu H (m) 0,08 0,08 0,08 
Koncentrace sušiny nového aplikovaného kalu Sk (%) 4,4 0 0 
Výška nového aplikovaného kalu Hk (m) 0,15 0,15 0,15 
Odtok z drenáže Vd (m3) 0 0 0 
Sledované období T (dny) 7 19 28 
Dešový úhrn za sledované období Hd (mm) 19 21 25 
Odhad úhrnu evapotranspirace Epr (mm/rok) 800 810 807 
Odhad denní evapotranspirace Epd (mm/den) 2,2 2,2 2,2 
Teoretický výpar za sledované období Ep (mm) 15,3 42,2 61,9 
Teoretická vlhkost substrátu Wp (%) 74,4 66,5 59,6 
Namená vlhkost substrátu Wm (%) 74,4 66,5 59,6 
Teoretická koncentrace sušiny St (%) 25,6 33,5 40,4 
Namená koncentrace sušiny Sm (%) 25,6 33,5 40,4 
6.3.1 Kalové pole v Hydrusu 
 Šíka kalového pole je 0,3 m, výška 0,51 m. Doba trvání stanovena na 28 dní. Výpoet 
byl proveden na základ vstupní vlhkosti, která inila 42 %. Protože to je maximální možná 
velikost vlhkosti, která lze v programu zadat, nebylo možné použít skutenou namenou 
hodnotu. Ve spodní ásti kalového pole se uvažuje s vrstvou písku a na ní vrstvou kalu, který 
byl v programu nahrazen hlínou. Jelikož program ve své databázi neobsahuje rákos obecný, 
byla do výpotu místo nj zvolena tráva. Prbh vlhkosti bhem jednotlivých dní je znázornn 
na následujícím obrázku (obr. 38). 
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Obrázek 38. Grafický výstup vlhkosti z programu Hydrus 
Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
81 
 Výsledky v pozorovacím bod. Pozorovací bod je funkce programu, pomocí níž lze 
umístit bod do zkoumaného obrazce. Tento bod se umisuje do místa, kde chceme zjistit 
konkrétní honoty mení. V našem pípad je umístn na povchu kalového pole, aby bylo 
možno porovnávat výsledky s namenými, které byly odebírány z povrchu kalového pole, 
s výsledky z programu. 
Tabulka 34. Výpoet vlhkosti v pozorovacím bod pomocí programu 
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Obrázek 39. Prbh vlhkosti v pozorovacím bod bhem sledovaného období 
Obrázek 40. Porovnání vlhkosti namené a vypoítané programem Hydrus 
 Pi porovnání vlhkostí namených s vlhkostmi vypotenými pomocí programu Hydrus, 
lze pozorovat znané rozdíly. To je dáno nepesností programu pro výpoet tchto úel. 
Hodnoty pi modelování, které byly použity z databáze programu, pravdpodobn neodpovídají 
pesn podmínkám, které na istírn v Dražovicích ve skutenosti nastaly. Dále je možno do 
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programu volit jako poátení hodnotu vlhkosti maximáln 42 %, což neodpovídá namené 
hodnot tj. 97,8 %. Hydrus není schopen uvažovat snižující se vrstvu kalu, ke které dochází 
pi jeho postupnému odvodování. 
6.4 ZPRACOVÁNÍ BIOMASY MOKADNÍCH ROSTLIN 
 Abychom získali kompletní výsledky ohledn výhevnosti a emisních hodnot ve 
vyrobených rákosových peletách, oslovili jsme Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brn. 
Rozbory spalného tepla, výhevnosti a dalších parametr v aktuálním stavu (nevysušené pelety 
ponechané dlouhodob v laboratorním prostedí pi teplot cca 20 °C) a po vysušení pi 105 °C 
jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka 35. Výsledky mení rákosových pelet 
Ukazatel Jednotka Aktuální stav Bezvodný stav Nejistota mení 
Spalné teplo [MJ.kg-1] 17,49 19,05 0,14 
Výhevnost [MJ.kg-1] 15,97 17,61 0,14 
Veškerá voda [% hmot.] 8,19 0,00 0,04 
Popel [% hmot.] 4,00 4,36 0,08 
Uhlík [% hmot.] 43,58 47,47 0,25 
Vodík [% hmot.] 6,07 6,61 0,10 
Dusík [% hmot.] 0,69 0,75 0,10 
Chlor [% hmot.] 0,098 0,106 0,001 
Síra [% hmot.] 0,103 0,112 0,006 
Kyslík (dopotem) [% hmot.] 37,27 40,60  
Porovnání chemického složení pelet ze slámy obilné a rákosu obecného.  
Tabulka 36. Srovnání vlastností pelet z rákosu a ze slámy 
Ukazatel Jednotka Sláma obilná Rákos obecný
Výhevnost [MJ.kg-1] 14,00 15,97 
Popel [% hmot.] 5,0 4,0 
Uhlík [% hmot.] 47,00 43,58 
Vodík [% hmot.] 5,60 6,07 
Chlor [% hmot.] 0,100 0,098 
Síra [% hmot.] 0,100 0,103 
Kyslík [% hmot.] 38,00 37,27 
 Ze srovnání pelet z rákosu obecného a slámy obilné, lze vidt, že všechny hodnoty jsou 
tém totožné. Jelikož v dnešní dob výroba pelet ze slámy obilné je dosti rozšíená, lze tedy 
pro tyto úely využít i odumelý rákos z istíren odpadních vod. Tím by se využila biomasa 
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mokadních rostlin, která je považována za jeden z odpad vznikajících na koenových 
istírnách odpadních vod. 
 Pro komplexní pedstavu ohledn využitelnosti rákosových peletek mžou posloužit 
prmrné spoteby elektrické energie pro modelové domácnosti, uvedené nap. na webu: 
http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=spotreba_energie_v_domacnostech&site=energie
Tabulka 37. Rozložení spoteby energie v modelové domácnosti (http://vitejtenazemi.cz) 





Vytápní 10 000 63%  
Ohev vody 3 128 20%  
Spoteba elektiny,       
z toho: 
2 643 17%  
Chlazení 475 18% (podíl ze spoteby elektiny) 
Praka 137 5% (podíl ze spoteby elektiny) 
Myka 207 8% (podíl ze spoteby elektiny) 
Píprava pokrm 548 21% (podíl ze spoteby elektiny) 
Audio a video 292 11% (podíl ze spoteby elektiny) 
Kanceláská technika 365 14% (podíl ze spoteby elektiny) 
Osvtlení 438 17% (podíl ze spoteby elektiny) 
Ostatní 183 7% (podíl ze spoteby elektiny) 
Celkem 15 771 100%  
Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
85 
Obrázek 41. Grafické znázornní rozložení spoteby energie v modelové domácnosti 
(http://vitejtenazemi.cz) 
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7 ZÁVR 
 Diplomová práce se zabývá otázkou odpadového hospodáství na koenové istírn
odpadních vod. Tato otázka je v dnešní dob stále aktuální. Proto diplomová práce pináší etné 
výsledky, získané na základ mení a teoretických informací, které ást této problematiky 
objasní a dále usnadní vyešit nkteré problémy vyskytující se již u stávající istírny odpadních 
vod (bez ohledu na technologii ištní) nebo pi samotném návrhu kalového hospodáství, které 
je ešeno prostednictvím kalových polí – tzv. reed-bed systém. 
 V teoretické ásti je rozebrána problematika odpad vznikajících na koenových 
istírnách odpadních vod. Konkrétn se zabývá druhem odpad, které na koenových istírnách 
vznikají, a následn možnostmi nakládání s tmito odpady. Dále je zamena na odvodování 
kal pomocí mokadní vegetace a výzkumy tohoto odvodování probhlé v zahranií, 
konkrétn v Kanad a ecku. 
 Praktická ást je rozdlena na tyi ásti. První ást se zabývá rozepsáním bilanní 
hydrologické rovnice odvodování kal pomocí mokadní vegetace, pomocí níž jsou 
kalibrovány hodnoty, kde výsledkem je evapotranspirace na jednotlivých druzích kalových 
polí. Toto mení probíhalo na istírn odpadních vod v obci Dražovice a Kotenice. Výsledky 
evapotranspirace v Dražovicích u kalového pole se skleníkem se pohybují v rozmezí 1700 – 75 
mm.rok-1 (z prmrných roních hodnot vychází krátkodobé pozorované období, proto jsou 
zjištné hodnoty tak vysokého rozptí), u kalového pole bez pístešku mezi 1520 – 100 
mm.rok-1. Na istírn v Kotenicích se hodnoty roní evapotranspirace pohybují u kalového 
pole bez vegetace v rozmezí 710 – 67 mm.rok-1, u chrastice rákosovité 975 – 177 mm.rok-1, u 
rákosu obecného 420 – 40 mm.rok-1 a u orobince širokolistého 595 - 0 mm.rok-1. 
 Druhá ást je zamena na vývoj software, který je založen na konkrétních namených 
hodnotách z pechozí ásti. Software je rozdlen na dva programy, kde jeden bude schopen 
vypoítat vlhkost kalu v kalovém poli a délku odvodovacího období kalu (R-B-O popsaný 
v kapitole 5.1.1.). Druhý, R-B-P popsaný v kapitole 5.1.2., bude schopen vypoítat potebnou 
plochu kalového pole v závislosti na potu obyvatel a souasn umožní urení investiních 
náklad a návratnost investice do kalového pole. Tetí ást je zamena na program Hydrus, v 
nmž bylo provedeno numerické modelování snižující se vlhkosti v kalovém poli. Kalibrace 
probhla pomocí namených hodnot na kalovém poli v obci  Dražovice, výsledky pináší 
srovnání namených hodnot s výslednými hodnotami ze simulaního prostedí Hydrus 2D. 
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 Poslední ást se zabývala zpracováním rákosu obecného po skonení vegetaního 
období. Z rákosu obecného byly zpracovány pelety a jejich vlastnosti srovnány s vlastnostmi 
pelet vyrobených ze slámy obilné. V rámci této dílí ásti jsem zjistila, že rákos lze peletovat, 
výsledné spalné teplo je 17,49 MJ.kg-1, výhevnost rákosu obecného je 15,97 MJ.kg-1 a slámy 
obilné 14,00 MJ.kg-1. Pro úely transfer výsledk do reálných podmínek je nasnad pepoet 
na velikost filtraních polí koenových istíren odpadních vod. Pakliže je možné z filtraního 
pole sklidit 0,8 – 1,0 kg biomasy za jednu vegetaní sezonu, lze pomocí peletovacího 
zpracování následn získat 12,8 – 15,9 MJ / m2. Pi uvažování bžn navrhované plochy 
filtraního pole v rozmezí 5,0 – 10,0 m2/obyvatele je tedy výhevnost v rozmezí 64,0 – 159,0 
MJ/EO. 
 Jiná bilance, vycházející z píkladu pdorysné plochy koenové istírny pro 750 EO 
(obec Dražovice) a její pdorysné plochy filtraních polí A = 4200 m2, mže nap. za 
pedpokladu prmrného množství získaného tepla 14,3 MJ/m2 za jeden rok produkovat 66780 
MJ (tj. 18 550 kWh za pedpokladu 1 joule = 2,778 × 10-7 kWh). Po pepotu prmrné spoteby 
modelové domácnosti 10 000kWh/rok na vytápní vychází tedy, že koenová istírna pro 750 
EO je teoreticky schopna odpadovým teplem, získaným ze spalování rákosových pelet, zajistit 
vytápní tém dv prmrné domácnosti. Lze tedy pepokládat, že na vytápní jedné prmrné 
domácnosti se spotebou energie na vytápní 10 000 kWh je za potebí pibližn 2300 m2 resp. 
400 EO. 
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Obrázek 42. Kalové pole osazené rákosem obecným na konci vegetaního období na OV Dražovice 
(vlevo se skleníkovým písteškem, vpravo bez pístešku) 
Obrázek 43. Kalové pole bez pístešku v zimním období, OV Dražovice 
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Obrázek 44. Kalové pole se skleníkovým objektem napuštné kalem, OV Dražovice 
Obrázek 45. Odvod vody drenážním systémem z kalových polí a následné erpání zpt na OV, OV 
Dražovice 
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Obrázek 46. Aplikace primárního stabilizovaného kalu na reed-bed systém, OV Kotenice 
Obrázek 47. Reed-bed v Kotenicích tsn po aplikaci kalu dne 2. 7. 2014 - zleva: bez vegetace, chrastice 
rákosovitá 
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Obrázek 48. Reed-bed v Kotenicích tsn po aplikaci kalu dne 2. 7. 2014 - zleva: rákos obecný, orobinec 
úzkolistý 
Obrázek 49. Reed-bed v Kotenicích po 14 dnech: bez vegetace 
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Obrázek 50. Reed-bed v Kotenicích po 14 dnech: chrastice rákosovitá 
Obrázek 51. Reed-bed v Kotenicích po 14 dnech: rákos obecný 
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Obrázek 52. Reed-bed v Kotenicích po 14 dnech: orobinec úzkolistý 
Obrázek 53. Reed-bed v Kotenicích po 19 dnech: bez vegetace 
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Obrázek 54. Reed-bed v Kotenicích po 19 dnech: chrastice rákosovitá 
Obrázek 55. Reed-bed v Kotenicích po 19 dnech: rákos obecný 
Diplomová práce  Bc. Michaela Mrvová 
Odpadové hospodáství na koenové istírn odpadních vod 
99 
Obrázek 56. Reed-bed v Kotenicích po 19 dnech: orobinec úzkolistý 
Obrázek 57. Zpracování kalu odebraného v Kotenicích po 14 dnech, zleva: bez vegetace, chrastice 
rákosovitá, rákos obecný a orobinec úzkolistý 
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Obrázek 58. Kosení rákosu, celková pokosená plocha 6 x 7 metr
Obrázek 59. Drcení rákosu pomocí ezacího šrotovníku 
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Obrázek 60. Rozdrcený rákos (rákosový šrot), dávkování do peletovací linky 
Obrázek 61. Peletovací linka 
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Obrázek 62. Vyrobené pelety z rákosu obecného 
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9.2 PÍKLAD EŠENÍ KALOVÉHO HOSPODÁSTVÍ PRO 250 EO 
 Jako doplující výsledek práce je píklad ešení kalového hospodáství pro 250 EO, 
které je i v rámci výzkumných prací testováno na koenové istírn v obci Kotenice. ešení 
samotné istírny je v souasné dob ešeno jiným zpsobem a není pedmtem diplomové 
práce.  
Obrázek 63. Schéma možného uspoádání koenové istírny odpadních vod 
 Optimálním ešením, vycházejícím z uplatnní pírodních zpsob ištní vod, které 
zahrnují tíkomorový septik, jedno centrální horizontální pole (mechanické odstranní 
nerozpuštných látek, predenitrifikace, snížení BSK5 a CHSKCr) a 4 vertikální pole (nitrifikace, 
doištní BSK5 a CHSKCr). Pro úely odvodnní kalu pomocí reed-bed systému poslouží 
celkem tyi samostatná pole, umožující kontinuální provoz. Kalová pole slouží k odvodnní 
stabilizovaného kalu. Mohou být opateny mokadní vegetací nebo bez vegetace. Výhodnjší 
je kalové pole s mokadní vegetací, dochází tak k lepšímu a rychlejšímu odvodnní kalu.  
9.2.1 Mechanické pedištní 
 Septik je prtoná sedimentaní nádrž. Patí mezi hlavní souást mechanického 
pedištní malých producent. Minimální doba zdržení se udává 5 dní (v SN 75 6402 je 
uvedena obvyklá doby 3 dny). Kalový prostor tvoí 50 – 60 % úinného prostoru septiku. 
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Minimální velikost úinného prostoru je 3 m3. Do každé komory je nutno zídit vstup 600 x 
600 mm. Objem septiku lze spoítat dle následující rovnice: 
  0	 1	 2	 34
Kde a - souinitel pro kalový parametr (1,5 – 1,6) 
 n - poet obyvatel 
 q - specifická spoteba vody (l/s/den) 
 t - stední doby zdržení 3 (5) dní 
 Objem septiku je tedy roven 250 m3, za pedpokladu, že poet ekvivalentních obyvatel 
je 250, souinitel pro kalový prostor 1,6, specifická poteba vody 125 l/s/den a doba zdržení  
5 dní. 
9.2.2 Hlavní istící stupe
 Filtraní pole je považováno za hlavní stupe ištní v rámci koenové istírny 
odpadních vod. Podle smru proudní se rozlišuje na horizontální a vertikální. Vertikální lze 
dále rozdlit podle pítomnosti vody na zatopené (nasycené vodou) a nezatopené (nenasycené 
vodou). Mezi výhody filtr obecn patí snadná výstavba, dlouhodob stabilní chování, a mezi 
nevýhody náronosti na plochu a citlivost na mechanické pedištní. 
Obecná pravidla pro horizontální filtry: 
• Sklony svah 1:1 (strmjší v pípad vhodného podloží) 
• Velikost 5 – 8 m2/EO – zastaralé, pouze pro pípad samostatného filtru (za 
mechanickým stupnm) 
• Velikost 1 – 2 m2/EO – pouze v pípad vícestupové filtrace (musí následovat další 
stupe) 
Pi stavb je poteba dodržet: 
• Na urovnaný písek geotextilie min 500 g/m2
• Fólie PVC (1,5 mm), PE (1,5 mm), Kauuk (1,0 mm) 
• Na fólii netkaná geotextilie 500 g/m2
• V pípad aplikace drceného kameniva pískový násyp na geotextilii 50 mm 
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• Výsadba rostlin až po zatopení filtru, pi zatápní postupné rovnání terénu 
 V našem pípad bylo navrženo jedno horizontální pole podle pravidla 2 m2/EO,  
tzn. plocha horizontálního pole je rovna 500 m2. Plocha vertikálního pole byla vyíslena pomocí 
CHSK zneištní, kde je uvažováno odstranní na 1 m2 vertikálního pole 20 g CHSK/den. Za 
horizontálním polem je CHSK 48 g/EO. Z toho plyne plocha vertikálního pole pro 250 EO 
rovna 600 m2. Celková plocha byla rozdlena na 4 pole o velikosti 150 m2. 
9.2.3 Kalová pole 
 Pomocí pedbžné verze software Reed-bed vychází plocha kalového pole 80 m2, která 
je rozdlena do 4 kalových polí o ploše 20 m2. 
Skladba kalového pole: 
• Hydroizolace 
• Drenážní systém – odvodovací potrubí 
• Mlký substrát pro výsadbu rostlin – písek 
• Vrstva odvodovaného kalu 
• Mokadní rostliny 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL
KOV  –  koenová istírna odpadních vod 
OV  -  istírna odpadních vod 
SÚ   –  eský statistický úad 
R  –  koryto eky, kde pevládají vyveliny 
Q  –  lom z uhliitanové horniny 
SLR  –  velikost kalového zatížení 
TS  –  sušina kalu 
SL –  kalové zatížení 
VS  –  tkavé pevné látky 
TC  –  koliformní bakterie 
EC  –  elektrická vodivost 
GI  –  index klíení 
TKN - celkový dusík podle Kjedahla 
TP  –  celkový fosfor 
W  -  vlhkost odvodovaného kalu (%) 
w1  -  vlhkost substrátu ped aplikací kalu (%) 
H  -  hloubka substrátu ped aplikací kalu (m) 
AKP - pdorysná plocha kalového pole (m2) 
Sk - koncentrace sušiny aplikovaného kalu (%) 
Hk - výška nového aplikovaného kalu (m) 
Vd - odtok z drenáže (m3) 
Hd - dešový úhrn za sledované období (mm) 
Ep - teoretický výpar za sledované období (mm) 
EO  –  ekvivalentní obyvatel 
HLP  –  horizontální lapák písku 
ŠN  –  štrbinová nádrž 
T  –  sledované období (dny) 
Epr  –  odhad úhrnu evapotranspirace (mm/rok) 
Epd  –  odhad denní evapotranspirace (mm/den) 
Wp  –  teoretická vlhkost substrátu (%) 
Wm  –  namená vlhkost substrátu (%) 
St  –  teoretická koncentrace sušiny (%) 
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Sm  – namená koncentrace sušiny (%) 
T - délka sledovaného období (dny) 
t - prmrná teplota ve sledovaném období (°C) 
" - zempisná šíka daného území (°) 
tD - prmrná teplota rosného bodu (°C) 
h - nadmoská výška (m) 
CN  - celkové náklady (K) 
PVC  - PVC fólie (k/m2) 
Akp  - plocha kalového pole (m2) 
G  - geotextilie 300g/m2 (K/m2) 
PR  - poet rostlin (ks/m2) 
SR  - sazenice rostliny (K/ks) 
ZP  - zemní práce (K/m3) 
Hkp  - hloubka kalového pole (m) 
CV  - celkové náklady na vývoz kalu (K/rok) 
EXP  - cena za vývoz kalu na jinou OV (K/m3) 
Vkc  - celkový objem kalu (m3 kalu/rok) 
NI  - návratnost investice (roky) 
CN  - celkové náklady vložené do investice (K) 
CV  - celkové náklady na vývoz kalu (K/rok) 
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SUMMARY 
In theoretical part is described the issue of waste produces at the root sewage treatment plants. 
Specifically this chapter deals with the types of waste which arise at root sewage treatment 
plants and then the options for handling this waste. It is focused on dewatering using wetland 
vegetation and research this type dewatering in foreign countries, particularly in Canada  
and Greece.  
The practical part is divided info four parts. The first part deals with itemizing hydrological 
balance equation dewatering sludge using wetland vegetation, through which are calibrated 
values, which is the result of evapotranspiration in different types of sludge beds. The 
measurements were carried out at the sewge treatment plants in villeage Dražovice and 
Kotenice. The second part focuses on the development of software, which is based on specific 
values from previous part. The software is divided into two schemes, where one will be able to 
calculate the moisture content of sludge in slugde bed and length of dewatering time. The 
second scheme will be able tu calculate the required area sludge bed dependent population and 
investment costs and their return to the sludge beds inserted. The third part focused on  
a program Hydrus, where was performed modeling during the moisture in sludge bed using the 
measured values from Dražovice and comparing the measured values with the values resulting 
from the program. The last part deals with the procesing of reed at the end of growing season. 
From reed were made pellets and their properties compared with the properties of pellets made 
from straw. 
